PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PREGAO ELETRONICO: 90064/2024-TRE/RN
CONTRATANTE (UASG): Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte — TRE/RN (UG: 070008)

OBJETO: Contratagdo de servigos continuados de inspegcdo mensal e manutengcdo preventiva e
corretiva, com fornecimento de pecas, para os sistemas de combate a incéndio e panico do Centro de
Operagdes da Justica Eleitoral, do Férum Eleitoral de Natal/RN e do edificio-sede do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte — TRE/RN.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAGAO: R$ 712.040,95.
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco.
MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado.

EXCLUSIVIDADE para ME/EPP/EQUIPARADAS: N&o.
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ALERTA

RECOMENDA-se que o licitante analise detalhadamente este edital (e anexos) antes de formular
sua proposta ou apresentar lance. A pratica injustificada de atos ilegais, tais como ndao manter a
proposta (ex.: desisténcia, solicitacdo de troca de marca, ndo envio de amostra, planilha, laudos) e
deixar de enviar documentacgéo exigida (ex.: documentos de habilitacdo), sem prejuizo de outras
infracdes cometidas na licitagdo/contratacdo, sujeitara o licitante a penalidades, apuradas em
regular processo administrativo.




PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PREGAO ELETRONICO N° 90064/2024-TRE/RN

A UNIAO, pelo presente edital e por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
RIO GRANDE DO NORTE - TRE/RN (CNPJ: 05.792.645/0001-28), sediado na Avenida Rui Barbosa,
n°® 215, Tirol, Natal/RN (CEP: 59015-290), torna publico aos interessados que o pregoeiro oficial
deste Orgdo, designado pela Portaria n° 1/2023-GP-TRE/RN, realizara licitagdo na modalidade
PREGAO ELETRONICO, na forma da Lei n° 14.133/2021 e da Lei Complementar n° 123/2006 e de
outras normas aplicaveis ao objeto deste certame, mediante as condi¢gbes estabelecidas neste edital
e seus anexos, por meio do Sistema Comprasnet no Portal de Compras do Governo Federal.

Todas as referéncias de tempo no presente edital, no aviso de licitagcdo e durante a sessao
publica observardo, obrigatoriamente, o horario de Brasilia/DF, e dessa forma serdo registradas no
sistema eletrénico e na documentacgéao relativa a este certame.

INICIO DO ENVIO DAS PROPOSTAS: HORA: 08h; DATA: 04/09/2024 (HORARIO DE BRASILIA-
DF).

TERMINO DO ENVIO DAS PROPOSTAS E INiCIO DA SESSAO PUBLICA: HORA: 14h;
DATA: 18/09/2024 (HORARIO DE BRASILIA-DF)

TIPO: Menor Prego

LOCAL: www.gov.br/compras

Ref.: Processo SEI n° 204/2024-TRE/RN

SEGCAO 1 - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagédo
de servigos continuados de inspe¢dao mensal e manutengdo preventiva e corretiva, com
fornecimento de pegas, para os sistemas de combate a incéndio e panico do Centro de
Operagdes da Justica Eleitoral, do Férum Eleitoral de Natal/RN e do edificio-sede do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte — TRE/RN, conforme condi¢gbdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste edital e nos respectivos anexos.

1.2. A presente licitagdo sera realizada em grupo unico (lote), conforme tabela constante no
Termo de Referéncia (Anexo 1 deste edital), devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens
que compdem o grupo unico.

1.3. Em caso de divergéncia entre as especificacdes deste objeto descritas no CATSER ou no
CATMAT do Comprasnet e as especificagbes técnicas constantes deste edital, prevalecerao as
ultimas.

SEGAO 2 - DOS ANEXOS
2.1. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos
a) Anexo 1: Termo de Referéncia;
b) Anexo 2: Valor Estimado;

¢) Anexo 3: Minuta de Contrato.



SEGAO 3 — DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderao participar deste Pregéo os interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitagdo, e que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverado atender as condigdes exigidas no cadastramento no SICAF
até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgdo ou entidade promotora da licitagcdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorregcdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacao.

3.5. A participagao na presente licitagdo e permitida a qualquer interessado cujo ramo de

atividade seja compativel com o objeto licitado (ndo é exclusiva a microempresas, empresas de
pequeno porte e equiparados).

3.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei n° 14.133/2021, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos
limites previstos da Lei Complementar n°® 123/2006 e do Decreto n° 8.538/2015.

3.7. Nao poderao disputar esta licitagao:
3.7.1. aquele que ndo atenda as condi¢cbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de
bens a ela necessarios;

3.7.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta;

3.7.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do TRE/RN ou com agente publico que desempenhe fungéo nesta
licitacdo ou que ird atuar na fiscalizacdo ou na gestdo do respectivo contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404/1976,
concorrendo entre si;

3.7.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢gdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

3.7.8. agente publico do érgao ou entidade licitante;

3.7.9. Pessoas juridicas reunidas em consércio, caso essa proibicdo de disputar esta licitagéo
esteja devidamente justificada no Termo de Referéncia (Anexo 1 deste edital);



3.7.9.1. Nao havendo vedacdo devidamente justificada no Termo de Referéncia (Anexo 1
deste edital), pessoas juridicas poderdo disputar esta licitagdo reunidas em consoércio, desde que
observados os requisitos previstos no art. 15 da Lei n°® 14.133/2021;

3.7.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

3.7.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133/2021.

3.8. O impedimento de que trata o subitem 3.7.4 deste edital sera também aplicado ao
licitante que atue em substituicido a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. A vedacgao de que trata o subitem 3.7.8 deste edital estende-se a terceiro que auxilie a
condugdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

SEGAO 4 — DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagédo de
propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdonico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagcdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos
do art. 7°, inciso XXXIII, da Constituicao Federal,;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei n® 14.133/2021.

4.5. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrébnico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n°® 123/2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da mesma Lei Complementar, observado o
disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei n® 14.133/2021.

4.6. A falsidade da declaracdo de que trata os subitens 4.3 ou 4.5 deste edital sujeitara o
licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133/2021 e neste edital.

4.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.



4.8. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura
da sessao publica e da fase de envio de lances.

4.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacido de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedeceréa as seguintes regras:

4.10.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

4.10.2. os lances serdao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema.

4.12. O valor final minimo parametrizado na forma do subitem 4.10 deste edital possuira
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

4.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda
de negécios diante da inobservincia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexéo.

4.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

SEGAO 5 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitario e total do item;
5.1.2. Quantidade cotada.
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratacao.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucgao do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob
alegacédo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.7. Na presente licitagcdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributagcdo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia (Anexo 1 deste Edital),
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos.



5.8.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacgéo.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragcao e por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagcdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo Federal;
ou condenacgao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugéo do
contrato.

SEGAO 6 — DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagao dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas neste edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagcédo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 0,01 (um centavo).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Sera adotado para o envio de lances no pregéo eletrobnico o modo de disputa aberto e
fechado, e os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracgao inicial de quinze minutos. Apéds
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apdés o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgéao de lances.

6.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso
até o encerramento deste prazo.

6.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢gbées definidas neste item, poderédo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento
deste prazo.



6.11.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.15. No caso de desconex&o com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao,
o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.16. Quando a desconexdao do sistema eletrbnico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacgado do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado
para divulgagéo.

6.17. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relagdo a itens nao exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte (caso sejam previstos no objeto deste pregéo eletrbnico), uma vez encerrada a etapa
de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto

nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538/2015.

6.18.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

6.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133/2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

6.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos na Lei n°® 14.133/2021, conforme regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacées
dos 6rgaos de controle.



6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado do 6rgao publico licitante;

6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187/2009.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, o pregoeiro podera negociar condi¢dbes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

6.20.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagéao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela
Administragao.

6.20.2. A negociagado sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatério.

6.20.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao Uultimo lance ofertado apdés a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.20.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.21. Apds a negociagdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagédo e julgamento da
proposta.

SEGAO 7 — DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagao, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢gdes de participagado no certame, conforme previsto no
art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagao correlata e no subitem 3.7 deste edital, especialmente
quanto a existéncia de sangao que impecga a participacdo no certame ou a futura contratagao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forga da vedacéo de que trata o art. 12 da Lei n°® 8.429/1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas (art. 29, caput, da Instrucdo Normativa
SEGES/MPDG n° 3/2018).

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (art. 29, §1°, da Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 3/2018).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagdo. (art. 29, §2°, da Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n°® 3/2018).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de



condicao de participagao.

7.4. Na hipotese de inversao das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condicbes de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

7.5. Para julgamento sera adotado o critério menor prego global por lote.

7.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte, o pregoeiro verificara
se faz jus a esse beneficio.

7.7. Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagcdo ao maximo estipulado para contratacado neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto nos arts. 29 a 35 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73/2022.

7.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.8.1. contiver vicios insanaveis;
7.8.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.8.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢go maximo definido
para a contratacao;

7.8.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

7.9. Por se tratar de licitagcado para contratagdo de servigco de engenharia, serdo consideradas
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orgado pelo TRE/RN.

7.9.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o subitem 7.9 deste edital, s6 sera
considerada apo6s diligéncia do pregoeiro, que comprove:

7.9.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.9.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacgao de Precos elaborada pela
Administracéo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por
ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de
nao aceitagao da proposta.

7.11.1. Na hipétese do subitem 7.11 deste edital, erros no preenchimento de Planilha de
Custos e Formacgéao de Precos ndo constituem motivo para a desclassificagao da proposta. A planilha
poderd ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&do haja majoragéo do
preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

7.11.1.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

7.11.1.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregéo a indicagéo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse
regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigco ou da area especializada
no objeto.



7.13. Analisada a aceitabilidade dos pregos obtidos e o atendimento as especificagbes e
exigéncias do edital, o Pregoeiro divulgara o resultado de julgamento das propostas de pregos,
declarando vencedor aquele que apresentar o menor prego global por lote.

SEGCAO 8 — DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia (Anexo 1 deste Edital), necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagcéo, serdo exigidos
para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133/2021.

8.2. Para habilitar-se neste pregao eletrénico o licitante devera comprovar as condigdes de
regularidade juridica, regularidade fiscal, social e trabalhista, habilitacdo econdmico-financeira e
habilitagdo técnica, nos termos previstos nos itens 8.3 a 8.6 deste edital.

8.3. Habilitagao juridica.

8.3.1. O licitante devera apresentar documentos que comprovem sua existéncia juridica, em
conformidade com o que dispdem os subitens 11.2 a 11.4 do Termo de Referéncia (Anexo 1 deste
edital), no que couber.

8.4. Regularidade fiscal, social e trabalhista.
8.4.1. O licitante devera comprovar:

8.4.1.1. o atendimento aos requisitos previstos nos subitens 11.5 a 11.8 do Termo de
Referéncia (Anexo 1 deste edital);

8.4.1.2. cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

8.4.2. Os documentos referidos no subitem 8.4.1 deste edital poderao ser substituidos ou
supridos, no todo ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante,
inclusive por meio eletrénico.

8.4.3. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢do para
participacdo na licitagdo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

8.5. Habilitagdao econémico-financeira.

8.5.1. O licitante devera apresentar os seguintes documentos referentes a qualificagcido econé-
mico-financeira:

a) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei n°
14.133/2021, art. 69, caput, inciso Il);

b) balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes con-
tabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

b.1) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superio-
resa 1 (um);

b.2) as empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverdo atender a todas as exi-
géncias da habilitagdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

b.3) os documentos referidos acima limitar-se-80 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa ju-
ridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.5.2. Os fornecedores que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar
capital minimo ou patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratacdo ou do item pertinente.

6.5.3. No caso de certiddo positiva de recuperacgao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperacgao foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58 da Lei n° 11.101/2005, sob pena de inabilitagao.

8.5.4. E admissivel o balancgo intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.



8.6. Habilitagao técnica.

8.6.1. O licitante devera comprovar o atendimento aos requisitos previstos nos subitens 11.9
a 11.13 do Termo de Referéncia (Anexo 1 deste edital).

8.7. A documentagao exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista e
econbmico-financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.8. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgédo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia
ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

8.9. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser solicitados em original ou
por copia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, nao inferior
a 3 (trés) dias uteis, prorrogavel uma unica vez, por motivo devidamente justificado pelo licitante e
acolhido pelo Pregoeiro.

8.9.1. Os originais ou cépias autenticadas, caso sejam solicitados, deverao ser encaminhados
a Secéo de Licitagbes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte — TRE/RN, no enderego
Avenida Rui Barbosa, n° 215, Tirol, Natal/RN (CEP: 59015-290).

8.10. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na forma da lei
(art. 63, inciso |, da Lei n® 14.133/2021).

8.11. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a
declaragao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.12. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagao, declaragdo de que suas
propostas econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

8.13. A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.13.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (Instrucdo Normativa
SEGES/MPDG n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°)

8.14. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao, devendo proceder,
imediatamente, a corregédo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se
tornem desatualizados. (Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 3/2018, art. 7°, caput)

8.14.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagcdo no
momento da habilitagdo. (Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

8.15. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de érgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.15.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até 3 (trés) horas, prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitagcdo do pregoeiro.

8.16. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relagao ao licitante vencedor.

8.16.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.



8.17. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e
Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73/2022, art. 39, §4°):

8.17.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.17.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

8.18. Na analise dos documentos de habilitagcdo, a comissdo de contratacdo ou o Pregoeiro
poderdo sanar erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata ou relatério e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

8.19. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a
apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem
8.15.1 deste edital.

8.20. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apés concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

8.21. Caso seja permitida, no Termo de Referéncia (Anexo 1 deste edital), a participagédo de
empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas
mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducgao livre.

8.21.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos
por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660/2016, ou
de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

SEGCAO 9 —- DOS RECURSOS

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da
Lei n® 14.133/2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura
da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:

9.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

9.3.2. o prazo para a manifestacdo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

9.3.3. o0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou
de lavratura da ata ou relatério de habilitagado ou inabilitagao;

9.3.4. na hipdtese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133/2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo da
ata ou relatério de julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo
prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.



9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagao da interposi¢édo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior, que podera:

9.10.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
9.10.2. revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

9.10.3. proceder a anulacdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocacao de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insanavel,

9.10.4. adjudicar o objeto e homologar a licitagao.
SEGAO 10 —- DA GARANTIA PARA ASSEGURAR A EXECUGAO CONTRATUAL

10.1. Nao havera exigéncia de garantia para assegurar a execucdo do contrato decorrente
desta licitagao, por se tratar de contratacdo sem adog¢do do regime de dedicagéo exclusiva de mao de
obra.

SECAO 11 - DO CONTRATO
11.1. O contrato sera formalizado nos termos do Anexo 3 deste edital.

11.2. O TRE/RN convocara o licitante vencedor, por meio de correio eletrénico, direcionado ao
endereco eletrénico cadastrado do licitante no Comprasnet ou informado em sua proposta, para
assinar o instrumento de contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da data da
convocacgao, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢bdes administrativas
previstas neste Edital, devendo a convocacao para a assinatura do contrato ocorrer durante a
validade da proposta ofertada na licitagao.

11.3. A convocacgéao para assinatura do instrumento de contrato podera, a critério do TRE/RN,
ocorrer de acordo com o seguinte procedimento:

a) envio, pelo TRE/RN, do instrumento de contrato em formato de arquivo eletrénico, tipo
Portable Document Format (.pdf), via correio eletrénico, direcionado ao endereco eletrénico
cadastrado do licitante vencedor no Comprasnet ou informado em sua proposta;

b) devolugdo, pelo licitante vencedor, do instrumento de contrato assinado pelo seu
representante legal, em formato de arquivo eletrénico, tipo Portable Document Format (.pdf),
assinado digitalmente por meio de certificado digital emitido no ambito da Infraestrutura de Chaves
Publicas Brasileiras — ICP Brasil, devendo o arquivo eletrénico assinado ser devolvido ao TRE/RN,
via correio eletrénico (e-mail), dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data do
recebimento do arquivo eletronico, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das
sangdes previstas neste edital.

11.3.1. Alternativamente, a convocagao para assinatura do contrato podera ser realizada no
Sistema Eletrénico de Informagdes — SEI, mediante cadastramento prévio do representante legal do
licitante vencedor.

11.4. O prazo para a assinatura do instrumento de contrato podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, quando solicitado pelo licitante vencedor, desde que ocorra motivo justificado
e aceito pelo TRE/RN.

11.5. A assinatura do instrumento de contrato esta condicionada a verificagdo da regularidade
da habilitagao do licitante vencedor.

11.6. O contrato podera ser rescindido nas hipoteses admitidas pela Lei n® 14.133/2021.



11.7. As condigdes trazidas neste edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante
vencedor, fardo parte integrante do instrumento de contrato, independentemente de transcrigao.

11.8. Os procedimentos referentes a fiscalizagdo e a gestdo do contrato, a entrega do objeto
e as condi¢cdes de pagamento estdo previstas no Termo de Referéncia (Anexo 1 deste edital).

SEGAO 12 — DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1. Para os fins previstos neste edital, comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o
licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

12.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

12.1.3. nado celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

12.1.4. apresentar declaragcdo ou documentagédo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitacao;

12.1.5. fraudar a licitacao;

12.1.6. comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013.

12.2. Com fundamento na Lei n® 14.133/2021, o TRE/RN podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa, conforme o percentual de multas definido no Termo de Referéncia (Anexo 1
deste edital);

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicagao das sangdes serao considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;



12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica.

12.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagcdes dos 6rgaos de controle.

12.4. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade
de multa.

12.5. Na aplicagdo da sancado de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo.

12.6. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragbes administrativas relacionadas nos subitens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 deste
edital, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta da Unido, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos.

12.7. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos subitens 12.1.4,
12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8 deste edital, bem como pelas infragcdes administrativas previstas nos
subitens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 deste edital, que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade mais
grave que a sancgdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observarad o prazo
previsto no art. 156, §5° da Lei n° 14.133/2021, e impedira o responsavel (licitante e/ou
adjudicatario) de licitar ou contratar no d&mbito da Administragdo Publica direta e indireta de todos
os entes federativos.

12.8. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, conforme a hipétese descrita no
subitem 11.1.3 da Secdo 11 deste edital, caracterizara o descumprimento total da obrigacéo
assumida e o sujeitara as penalidades previstas neste edital e a imediata perda da garantia de
proposta (caso exigida nesta licitacdo) em favor do TRE/RN, nos termos do art. 45, §4° da Instrugao
Normativa SEGES/ME n° 73/2022.

12.9. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragédo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.10. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uUteis da aplicagdo das sanc¢des de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

12.11. Cabera a apresentagao de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sangao de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data da intimacgao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

12.12. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

12.13. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdétese alguma, a
obrigacéo de reparacao integral dos danos causados.

SEGAO 13 — DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa €& parte legitima para impugnar este edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n°® 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da
abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame.



13.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados por forma
eletrénica, direcionados ao enderego eletrénico pregao@tre-rn.jus.br.

13.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

13.4.1. A concessédo de efeito suspensivo a impugnagado é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagao.

13.5. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

SEGAO 14 — DAS OBRIGAGOES DO LICITANTE VENCEDOR

14.1. O licitante vencedor, além de cumprir as obrigacdes definidas neste edital e seus
anexos, ficara obrigado a:

14.1.1. executar o objeto licitado, seguindo as condi¢cdes e especificagdes estipuladas em sua
proposta, a qual devera estar de acordo com o Termo de Referéncia (Anexo 1 deste edital);

14.1.2. garantir a boa qualidade da execucao do objeto licitado;

14.1.3. manter durante a execugao contratual todas as condigdbes de habilitacdo e
qualificacao exigidas na licitagao;

14.1.4. responsabilizar-se pelo disposto em sua proposta e pelos atos dos seus
representantes legais;

14.1.5. manter atualizados os seus dados cadastrais perante o TRE/RN, com indicagdo de
enderego, telefones e correio eletronico, dentre outras informagdes indispensaveis a comunicagao
entre o TRE/RN e o licitante vencedor, de modo a viabilizar convocagdes, intimagdes e notificagdes
quando se fizerem necessarias.

14.1.5.1. O descumprimento desta obrigacdo ficara caracterizado com a devolugdo de
correspondéncias direcionadas ao licitante vencedor, enviadas por meio dos correios, ou com o0 nao
atendimento as ligagdes telefbnicas;

14.1.5.2. Na auséncia de informagcdo dos dados referidos, o TRE/RN considerara como
validas e atualizadas para os devidos fins as informacgdes constantes do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF;

14.1.6. manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de
interesse do TRE/RN ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razdo da execugéo contratual,
devendo orientar seus empregados nesse sentido.

SEGAO 15 — DAS DISPOSIGOES GERAIS
15.1. Sera divulgada ata ou relatério da sesséao publica no sistema eletrénico.

15.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessao sera transferida para data a ser comunicada pelo
Pregoeiro.

15.3. Todas as referéncias de tempo neste edital, no aviso e durante a sessado publica
observardo o horario de Brasilia/DF.

15.4. A homologacgao do resultado desta licitagao ndo acarretara direito a contratagéo.

15.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagédo da disputa entre os interessados, desde que nédo comprometam o interesse da
Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdao de suas
propostas e o TRE/RN nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.



15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/RN.

15.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

15.9. O TRE/RN podera filmar e/ou gravar as sessdes da licitagdo e utilizar a filmagem ou
gravagao como meio de prova.

15.10. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste edital.

15.11. Fica eleito o foro da Justica Federal — Secado Judiciaria de Natal/RN para dirimir
questdes oriundas desta licitagdo e dos contratos dela decorrentes.

15.12. O edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e no enderecgo eletrénico www.tre-rn.jus.br.

15.13. Os esclarecimentos as consultas porventura formuladas ao Pregoeiro serdo publicados
no sitio eletrénico do TRE/RN na internet (www.tre-rn.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes
da realizagado do certame.

15.14. Os interessados que tiverem duvidas na interpretacdo dos termos deste edital serao
atendidos pelo Pregoeiro em dias uteis, de segunda-feira a sexta-feira, no horario das 13h as 18h, via
telefone [(84) 3654-5481/5482] ou correio eletrOnico [pregao@tre-rn.jus.br].

Natal/RN, 02 de setembro de 2024.

Ana Esmera Pimentel da Fonseca

Diretor(a)-Geral
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte
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Informacoées Basicas

N d
umero o UASG Editado por Atualizado em
artefato
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ASSINADO

Outras informacoes

Numero da Processo

Categoria ~ . .
g Contratacao Administrativo

V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico

continuado sem dedicacdo exclusiva de mao de obra PAE 7956-2023

1. CONDICOES GERAIS DE CONTRATACAO.

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARARESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE INSPECAO
MENSAL, MANUTENCAQ PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS
PARA OSSISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO E PANICO DO CENTRO DE OPERACOES DA
JUSTICA ELEITORAL — COJE, DO EDIFICIO DO FORUM DA CAPITAL E EDIFICIO SEDE DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/RN.

1.1. Contratagédo de empresa para prestacao de servigos de inspecao mensal, manutencao preventiva e ¢
fornecimento de pegas e insumos para os sistemas de combate a incéndio e panico instalados em trés ed
Justica Eleitoral: Centro de Operagdes da Justica Eleitoral — COJE, edificio do Férum Eleitoral da Capital ¢
sede da Tribunal Regional Eleitoral do RN, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumer

1.2. Os servigos de inspecao mensal, manutencao preventiva e corretiva contemplaréo, dentro do prazo ¢
do contrato, os seguintes itens:

LOTE| ITEM ESPECIFICAQAO UNID [QUANT/ | PERIODICIDADE
05 anos
1 1 Servigos de inspe¢des mensais, manutengao preventiva € més 60 mensal

corretiva do sistema de combate a incéndio e panicorédio do
FORUM DA CAPITAL com area construida de 2.706,62 mz.

2 Servigos de inspe¢des mensais, manutengao preventiva € més 60 mensal

corretiva do sistema de combate a incéndio e panigorédio

SEDE DA SECRETARIA com area construida de 16.296,83
m2,
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3 Servigos de inspe¢des mensais, manutengéo preventiva € més 60 mensal

corretiva do sistema de combate a incéndio e panicoréidios
do COJE - Centro de Operagdes da Justica Eleitcoat area
construida de 5.988,70 m2.

4 |Servicos de nanutencdo dos extintores de incéndio coin unid 1705 | Anual/Quantidade
carga depd quimico seco ,classe BC de 4/6 kgcom para 05 anos de
emissdo de relatériospnforme definicdes da NBR 12962: contrato.
2016.

5 |Servigos de recargados extintores de incéndiocom carga d@d| unid 1705 Anual/Quantidade
quimico seco, Classe BC de 4/6 kg. para 05 anos de

contrato.
Servigos de nanutencao dos extintores de incéndio com unid 1050 | Anual/Quantidade

6 |carga deagua pressurizada, 10 litros com emissédo e para 05 anos de
relatérios conforme definicées da NBR 12962:2016. contrato.

7 |Servigos de recargados extintores de incéndiocom cargadd unid 1050 Anual/Quantidade
agua pressurizada, 10 litros. para 05 anos de

contrato.

8 [Servigos demanutencaodos extintores de incéndio com unid 475 Anual / Quantidade
carga de CQ, de 6 kg com emissdo de relatérios, para 05 anos de
conforme definicbes da NBR 12962:2016. contrato.

9 |Servicos de recargados extintores de incéndiocom cargade | unid 475 Anual/Quantidade
carga de CQ, de 6 kg. para 05 anos de

contrato.

10 |Servicos de manutencdo anualde todas as mangueiras| denid 440 | Anual/Quantidade
incéndio conforme a NBR 12779:2008om emisséo de para 05 anos de
relatério definido pela norma contrato.

11 |Servigos de nmanutencdoanual dos passa cordas e ganchcunid 180 Anual / Quantidade
inspecdo e manutencdo dos elementos de passal corda para 05 anos de
instalados na cobertura do edificio sede. contrato.

12 |Empenho para pagamento  de SERVIQORS$ |25.000,00 Por demanda
ESPECIALIZADOS para os sistemas de combaje a / 05 anos
incéndio, conforme definido nsubitem 5.9deste Termp
de Referéncia.

13 |[Empenho para fornecimento BECAS para os sistemas deR$ [25.000,00 Por demanda.
combate a incéndio, conforme definido sbitem 5.10 / 05 anos
deste Termo de Referéncia.
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* Todas as quantidades referem-se ao prazo total de vigéncia do contrato, de 05 (cinco) anos, mas devem
obedecer as suas respectivas periodicidades de execugdo.

1.3. Os itens/servigcos acima nao podem ser parcelados pois se trata de manutencao continua e de natur
especifica por exigéncia de norma do Corpo de Bombeiros. Nao faria sentido que uma empresa,
manutencdo de um item e outra empresa realize as outras manutencgdes. Isso geraria ineficiéncia e invie
compromisso com o Corpo de Bombeiros para emissdo do AVCB - Atestado de Vistoria do Corpo de Bo
caso uma dessas empresas nao fosse contratada sem falar da dificuldade em estabelecimento de respon:
prestador de servico em caso de defeito no equipamento por falha nas manutengdes. Dessa forma os s
serdo parcelados e constituirdo um unico lote.

1.4. O objeto desta contratacdo consiste em servicos de manutencao preventiva e corretiva em sistemas
a incéndio, que é caracterizado como servico comum de engenharia, na forma do art. 7° da Lei 5.6 ¥E0 3
caracteriza como obra de engenharia. A nova Lei de Licitagdo (14.133/2021) coaduna sobre essa caracte
referido objeto, conforme abaixo:

Art. 6°...

XXI — servico de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas
a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administra¢do e que, ndo enquadradas no conceito de obra a que se refere o
inciso XII do caput deste artigo, sdo estabelecidas, por for¢ca de lei, como
privativas das profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados,
que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto agdes,

objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e qualidade, de manutengdo, de
adequagdo e de adaptacdo de bens moveis e imdveis, com preserva¢cdo das
caracteristicas originais dos bens; (Lei 14.133/2021, grifo meu)

1.5. A caracterizagdo do objeto deste Termo de Referéncia como servico comum de engenharia
Administracdo a exigir ART de responsabilidade técnica de engenheiro responsavel pela execugéo dos
na forma da Lei 5.194/1966 e da Resolucao-CREA 218/1973:

Art. 1° — Para efeito de fiscalizacdo do exercicio profissional correspondente as
diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nivel superior e em
nivel médio, ficam designadas as seguintes atividades:

(...)

Atividade 05 - Diregcdo de obra e servigo técnico;(...)
Atividade 11 - Execugdo de obra e servigo técnico,(...)
Atividade 14 - Condugdo de trabalho técnico;(...)

Atividade 15 - Condugdo de equipe de instalagcdo, montagem, operagdo, reparo ou
manutencdo;

Atividade 16 - Execugdo de instalagdo, montagem e reparo;
Atividade 17 - Operagdo e manutencdo de equipamento e instalagdo;(...), grifos meus)

1.6. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 05 (cinco) anos contados da assinatura do contrato, prorroge
05 (cinco) anos, na forma dastigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2Q&stificamos a contratagao pelo pra
inicial de 05 (cinco) anos, em razao da vantajosidade econémica quanto aos custos iniciais da Contratade
absorvidos durante todo esse prazo, sobretudo se for necessaria a aquisicdo de insumos para execugao (
gerando uma economia aos cofres do Contratante, diferentemente do que ocorreria se o contrato fosse
pelo prazo de apenas 01 (um) ano, ja que os custos iniciais seriam idénticos e absorvidos em prazo inferio
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a isso a possibilidade de oferta de valores mais vantajosos para o Tribunal ja que contratar com 05 (ci
torna-se mais interessante para o mercado que o contrato para 01 (um) ano.

1.7. O servigo é de natureza continuada tendo em vista que ha necessidade constante da manutencao a fi
manter todo o sistema de combate a incéndio em perfeito funcionamento, mas para garantir que o
Bombeiros emita o AVCB, de forma que as rotinas de manutencédo a serem adotadas nesses equipe
repetirdao em todos os anos. Dessa forma a vigéncia do contrato de mais de um ano, com possibi
prorrogagao por mais anos dentro dos termos da Lei n® 14.133/2021 e deste Termo de Referéncia é a mai
para a Administragao.

1.8. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano contado d
orgcamento estimado, em anexo ao Edital ou aviso de dispensa eletronica.

1.9. Apds o intervalo de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serao r
mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e «
apos a ocorréncia da anualidade.

1.10. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir d
financeiros do ultimo reajuste.

1.11. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagard ao co
importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente téao I
divulgado o indice definitivo.

1.12. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

1.18. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao pos:
utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1 A fungao primordial dos sistemas de combate a incéndio e panico é a protecao de vidas, em segundo |
menos importante vem a questao patrimonial que assume destaque nao sé pelo valor monetario das edific
também em raz&o da perda de agdo das edificagdes que estardo interditadas por anos, ou mesmo send
em prejuizo da prestacao dos servicos para os quais foram construidas.

2.2. No caso aqui tratado, a garantia de funcionamento das edificacdes esta diretamente ligada a
jurisdicional eleitoral.

2.3. Atualmente o TRE/RN tramita processo para contratacdo de servigos técnicos de engenharia no sentic
o Plano de Emergéncia, que nada mais é que o manual de operagdes dos diversos dispositivos de
incéndio e panico das edificagdes.

2.4. Com isso abre-se uma lacuna que é a necessidade de garantia do funcionamento desses sistemas, ot
seguranca contra incéndio em se ter o plano de emergéncia e nao garantir o funcionamento.

2.5. A correta manutencéo dos sistemas é a unica maneira de evitar atropelos e falhas na deteccédo e con
aos focos de incéndio evitando sua propagacgao e por conseguinte o panico, desocupacao da edificacao, et

2.6. Somente com a efetivacdo de rotinas especificas de manutencao destes sistemas é que poderemo
pequenos incidentes evitando que se tornem fora de controle.

2.7. Isso vem de forma concreta a evitar interferéncias indesejadas no combate ao fogo como o nao func
de determinado equipamento no exato momento em que 0 mesmo nao deveria falhar.
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2.8. A falha de um s6 equipamento de combate a incéndio no exato momento em que ndo deveria fal
desencadear o panico nos ocupantes da edificacdo pela simples desconfianga nos outros sistemas, e
gerenciamento do risco perde a credibilidade tendendo a ir de um fato localizado a um descontrole geral.

2.9. Assim o gerenciamento do risco de nada adiantard se néo dispuser de equipamentos confiaveis e di
qualquer tempo, 0 que nos remete a necessidade de rotinas de manutencdo dos citados equipamentt
garantir a vida dos ocupantes, objetivo principal de gerenciamento de riscos de incéndio.

2.10. Aliado a isso, temosexigéncia do Corpo de Bombeiros do Estado que requer a responsabilidade técn
pela manutengcdo dos equipamentogsso visa trazer de forma indireta a confiabilidade no funcionamentc
sistemas em caso de sinistro.

2.11. Portanto, o objetivo desta contratacdo é obter a manutencao dos sistemas como forma de proy
maiores prédios deste Regional, a saber: prédio sede da secretaria, prédio do Férum Eleitoral da Capital e
Centro de Operacgdes da Justica Eleitoral do RN de manutencao preventiva e/ou corretiva a fim de ¢
perfeito funcionamento de todos os sistemas disponiveis no combate a incéndios e evitar a sua propagacac

2.12. O TRE/RN nao pode prescindir dos servigos terceirizados de manutencao, indispensavel a ef
funcionamento dos diversos sistemas que garantirdo a preservacao de vias e ainda do patriménio publico.

2.13. Como requisitos legais podemos listar algumas normas da ABNT que regem critérios de manu
funcionamento e fundamenta legalmente o pedido de contratagdo aqui formulado:

NBR n° 12779 da ABNT estabelece os critérios para Inspecdao e manutengdao de mangueiras de incé
NBR n° 13.714 da ABNT estabelece os critérios para manutencéo de hidrantes e mangotinhos;

NBR n° 12.962 da ABNT estabelece os critérios para inspecao e manutencao de extintores de incén
NBR 11742 estabelece os critérios de instalacao e funcionamento das portas corta fogo.

2.14. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual — PCA do TRE/RN
conforme detalhamento a seguir:

I) Cédigo da demanda no PCA do TRE/RN de 2023: ENG.XO0_23.26.;

II) Publicado no Portal de Transparéncia da Justica Eleitoral do RN.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO E DEFINICOES

3.1. O objeto do contrato consiste na realizagdo de inspecdes mensais, manutencdes preventivas e corl
equipamentos, conforme estabelecido na tabela do subitem 1.2, com informagdes subsidiadas nos subitens
deste Termo de Referéncia juntamente com os projetos das edificagbes em anexo, e ainda conforme as di
sequir.

3.2. Inspe¢des mensais - Conjunto de atividades voltadas a conferéncia das caracteristicas técr
equipamentos e seu correto funcionamento, segundo preceitos normativos, de forma a identificar q
irregularidades nos diversos sistemas de combate a incéndio e panico que impegam o seu funcionamentc
da rotina de inspec¢éo devera ser apresentado relatério completo da vistoria, apontando quais solugdes d
implementadas a fim de sanar impropriedades no sistema.

3.3. Manutencao Preventiva — Conjunto de verificacOes periddicas mensais destinadas a evitar a ocori
falhas ou de desempenho insuficiente dos componentes dos sistemas, definidas em fungao das caracter
seus componentes, em conformidade com as orientacdes técnicas dos seus fabricantes ou fornecedore
em testar e verificar periodicamente todos os componentes e pecas dos equipamentos, indicando su
daquelas que apresentarem desgaste ou deficiéncias, em fiel observancia ao disposto nas normas ¢
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listadas no subitem 2.13 e outras que tratem de servicos de manutencdo em bombas de pressurizagéo, |
etc.

3.4. Manutencéo Corretiva — Atividade de manutencdo execatailza ocorréncia de falha ou constatacao
desempenho insuficiente dos componentes dos sistemas. Consiste na corre¢do, no ato e sempre q
necessidade, de todas as irregularidades que constituirem defeitos ou anomalias nos sistemas, substituin
/ou componentes defeituosos, mediante aprovacao prévia de orcamento de materiais, apresentado pela er
vier a ser Contratada, acompanhado de explicagdes, por escrito, sobre a ocorréncia do dano e a nece
substituicdo de peca.

3.5. Sistemas de combate a incéndio — instalacdes voltadas a extingdo do incéndio (extintores portateis, sis
sprinklers, sistema de hidrantes, inclusive sistemas de pressurizacdo, recalque e drenagem, mangueiras de
portas corta-fogo, para raios e aterramentos, bombas hidraulicas de pressurizacado, sistema de alarme. s
que em conjunto e no perfeito funcionamento permitirdo debelar focos de incéndio, facilitar a evacus
edificacéo, e por assim dizer, proteger vidas.

3.6. Os equipamentos a receberem inspecao/manutencao estédo listados por edificacdo e de forma qt
visando dar a magnitude dos trabalhos:

QUANTITATIVOS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

EDIFICIO SEDE

DADOS PRINCIPAIS

Area Construida

(m2) 16.296,80 Populacdo Fixa 407
N° Pavimentos 8

(und) Populacdo Mével 50
Altura Edificacéo

(m) 21,6

ESPECIFICACAO BOMBAS

BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO SCHNEIDER MODELO BPI 22-R,

Hidrantes  |J o'\, 350 v, WEG
Sorinklers |[FOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO SCHNEIDER MODELO BPI 22-R, 10
p CV, 380 V, WEG
10 20 30 40 50
SISTEMA ss2 | ss1 |TERREO| PAV | PAV | PAV | PAV | PAV |ATICO| TOTAL
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Hidrantes 4 4 5 4 4 4 4 4 - 33
Mangueiras ( 2 X
15m) 8 8 10 8 8 8 8 8 - 66
Extintor portatil
APL H,0 10L 7 7 12 6 | 4 | 6 |6 5 3 56
Extintor portatil
PQS 6 Kg 7 7 14 7 4 6 6 5 - 56
Extintor portatil
CO, 6 kg - - 5 5 | 2|6 |65 3 32
Porta Corta Fogo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Sirene de Alarme 3 3 4 4 4 4 4 4 - 30
Botoeira Alarme 3 3 4 4 4 4 4 4 - 30
Sprinklers 163 201 102 31 53 44 44 48 - 686
Bombas de
Incéndio - - - - - - - - 2 2
Paréa-raio - - - - - - - - 4 4
Sinalizacéo
Emergéncia - - - - - - - - - 0
Luminaria
Emergéncia 22 22 36 16 18 15 15 18 - 162
Central de
Alarme - - 1 - - - - - - 1
Valvula de Fluxo - - - - - - - - 2 2
Passa-Corda - - - - - - - - 36 36
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FORUM
DADOS PRINCIPAIS

Area Construida
(m2) 2.706,62 Populacéo Fixa 74
N° Pavimentos 2 Populagcédo Movel 100
Altura Edificagcéo
(m) 6

ESPECIFICACAO BOMBAS

Hidrantes BOMBA CENTRIFUGA 5 CV BPI-22 R/F 2 1/2, 380 V, WEG
SISTEMA SS1 TERREO| COB. [TOTAL

Hidrantes 1 2 - 3
Mangueiras (2 x
15m) 2 4 - 6
Extintor portatil
APL H,0 10L 5 10 ] 15
Extintor portatil
PQS 6 Kg 5 10 - 15
Extintor portatil CO
2 6kg 2 1 - 3
Porta Corta Fogo - - - 0
Sirene de Alarme 2 1 - 3
Botoeira Alarme 2 1 - 3
Bombas de
Incéndio - - 1 1
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Para-raio - - 2 2
Sinalizagéo
Emergéncia - - - 0
Luminaria
Emergéncia 10 17 - 27
Central de Alarme - 1 - 1
Vélvula de Fluxo - - 1 1
COJE
DADOS PRINCIPAIS Populagéo Fixa 55

Area Construida

(m2) >-988,70 Populacdo Mével | 250
N° Pavimentos 3

Altura Edificagao

(m) 6

ESPECIFICACAO BOMBAS

Hidrantes CONJUNTO MOTOR BOMBA 5CV, VAZAO 28,80 m3/h

SISTEMA TERREO [MEZANINO| COB. [TOTAL

Hidrantes 6 2 - 8

Mangueiras (2 x
15m) 12 4 - 16

Extintor portétil
APL H,0 10L 120 19 139
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Extintor portatil 30 60 90
PQS 6 Kg

Extintor portétil

PQS 4Kg 120 60 180
Extintor portétil

CO, 6 kg 30 30 60
Porta Corta Fogo - - 0
Sirene de Alarme - - 0
Botoeira Alarme - - 0
Sprinklers - - 0
Bombas de

Incéndio - 1 1
Para-raio 0
Sinalizacao

Emergéncia - - 0
Luminaria

Emergéncia 0
Central de

Alarme - - 0
Valvula de Fluxo - 1 1

Termo de Referéncia 105/2024

3.7. Abaixo apresentamos a rotina de alguns servigos estabelecidos por forgca de normativos e sel
embasamento na formagdo da proposta, juntamente com os projetos das edificagdes e a tabela do st

acima:

ROTINAS DE MANUTENGAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO
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S
E
M
M
E AN
SISTEMAS ETAPA VERIFICACOES N = U NORMA
S
S A
T
A L
R
L
A
L
Verificacdo do
funcionamento da
PCF: fechamento
automatico e
facilidade de
INSPECAO |abertura. pintura, X
inspecao de todos
0S componentes
PORTA CORTA (molas, travas, NBR
FOGO ferr.oltlo.s e Barra 11742/03
antipanico),
Lubrificagdo de
partes moveis e
MANUTENCAO substituicdo de X

partes quebradas
ou defeituosas,
exceto pintura

verificar o
funcionamento
das luminarias
autbnomas
fazendo o
acionamento pelo
desligamento da
energia (tomada)
apontar os
achados que
necessitem de
manutengcédo em
relatério para
providencias
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ILUMINACAO INSPECAO NBR

EMERGENCIA Verificar o 10898/99
funcionamento

dos sistemas de
iluminacao
alimentados pelo
grupo moto-
gerador em
parceria com a X
empresa que
presta
manutenc¢éo do
gerador, apontar
os achados que
necessitem de
manutengédo em
relatério para
providencias

verificar se o
extintor esta
desobstruido, em
condig¢bes de
operacao,
instalacdo e
sinalizacdo X
adequada,
verificar o nivel de
carga, lacre,
estado geral do
extintor, conforme
item 5.1 da Norma

CONFERENCIA
PERIODICA

Verificagdo
detalhada a fim de
definir o nivel de
manutencéo a que
vai ser submetido
o extintor,
conforme item 5.2
da Norma

INSPECAO

NBR
12962/16

EXTINTORES

A depender do
tipo de
manutencgao
definida na
inspecéo, o0s
extintores deveréao
ser submetidos a
todos os
requisitos
definidos no

_|subitem 5.3 da
MANUTENCAO Norma.
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Teste hidrostatico
dos equipamentos
cuja data do
Gltimo ensaio seja
igual ou superior a X
cinco anos, ou
inexisténcia deste
ensaio conforme
Norma

Verificacdo de
toda a tubulagéo
de distribuicdo
dentro do CPD e
difusores se estéo
desobstruidos

INSPECAO

Verificar a
presséo do
cilindro. Caso
apresente perda
superior a 10%,
enviar
imediatamente o
MANUTENCAO [cilindro para X
manutencdo em
empresa
certificada pela
TYCO FIRE
PROTETION
PRODUCTS
ANSUL

SISTEMA DE
EXTINCAO DE
INCENDIO COM
AGENTE LIMPO
NOVEC™ 1230
3M ™

NBR
17240

verificar se as
mangueiras estao
enroladas
corretamente, e X
com os todos 0s
dispositivos dentro
do abrigo

Verificar se
existem

. obstrugbes no
INSPECAO  |acesso ao abrigo
e aos
equipamentos e
se as valvulas,
mangueiras e X
esguichos
permitem facil
acesso, inclusive

NBR
13714/00,
NBR
12779/02,
apresentar
relatério
conforme

HIDRANTES,
MANGOTINHOS
E MANGUEIRAS
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porta do abrigo,
pintura da caixa e
sinalizacao
adequada

Termo de Referéncia 105/2024

Anexo F
dalT n°
22 do
CBM-RN

MANUTENCAO

Efetuar
manuten¢cédo em
registros e caixas
guando necessario

Quando
necessario

Efetuar teste de
estanqueidade da
mangueira de
incéndio

ALARME DE
INCENDIO

INSPECAO

Verificar se existe
espaco livre
minimo de 1m?
em frente a cada
botoeira

Verificar se tem
identificacdo na
Central de Alarme
e as Sirenes do
Prédio e o estado
de conservagéo
dos acionadores

NBR
17240/10

MANUTENCAO

Fazer a correta
manutenc¢éo do
sistema com troca
de pecas caso
necessario

Quando
necessario

SINALIZACAO DE
EMERGENCIA

INSPECAO

Verificar se todos
0s equipamentos
de combate a
incéndio, saidas
de emergéncia e
rotas de fuga
estdo
devidamente
sinalizados

NBR
14434/04

MANUTENCAO

Retificar a
sinalizacao no que
for preciso
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PARA RAIOS

INSPECAO

Inspecao para
atestar se o SPDA
esta conforme
projeto, se 0s
equipamentos
estdo em bom
estado, conexdes,
e fixacoes;

Termo de Referéncia 105/2024

NBR 5419

MANUTENCAO

Substituicédo de
pecas danificadas

Quando
necessario

PASSA CORDA E
GANCHOS

INSPECAO

Verificar danos ao
equipamento,
parafusos,
fixac&o, pintura,
etc

MANUTENCAO

Providenciar o
reparo e instalacédo

Quando
necessario

SISTEMAS DE

INSPECAO

Verificagdo dos
sistemas de
pressurizagéo do
sprinklers,
hidrantes,
drenagens do
subsolo, e
alimentadores dos
reservatorio
superior

PRESSURIZACAO

MANUTENCAO

Adocéao das
providéncias
necessarias. Caso
necessario reparo
em motores
/bombas devera
ser solicitada
autorizagéo para
subcontratacdo
com orcamentos
validos.

Quando
necessario

LAUDO DE
ACEITACAO DO
SISTEMA

LAUDO

Emisséo de laudo
a ser apresentado
ao Corpo de
Bombeiros a fim
de obtencao do
AVCB

NBR
X 13714
/1998
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3.8. Considerando o primeiro més de contrato como marco inicial de afericdo da qualidade da preste
servicos, a contratada devera realizar a inspecdo e a manutencdo preventiva de todos os equipam
manutencéo corretiva daqueles que apresentarem alguma impropriedade na inspec¢ao inicial, visando adec
partir do segundo més realizar as manutengdes regulares conforme estabelecido acima.

3.9. O servigo a ser contratado enquadra-se na classificagcdo de servicos comuns de Engenharia, pois os
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, sem a necessidade de fornecimento de mi
em regime de dedicacao exclusiva.

3.10. O servigo a ser contratado enquadra-se nos pressupostos do Decreto n? 9.507, de 2018, ndo se ¢
em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

3.11. A prestacao dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contrai
Administracao Contratante, vedando-se qualquer relacao entre estes que caracterize pessoalidade e sul
direta.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A contratacao decorre de servico essencial, que deve ser executado de forma continua. Os servigos
de forma continua sdo aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender a necessidade publica
permanente, por mais de um exercicio financeiro, assegurando a vida dos ocupantes das edificacoes, a i
do patrimdnio publico e/ou funcionamento das atividades finalisticas do 6rgao ou entidade, de modo

interrupcdo possa comprometer a prestacao de um servigo publico ou 0 cumprimento da missao institucion:

4.2. Como pré-requisito para assinatura do contratp a empresa devera apresentar profissional habilitad
realizar manutengdo preventiva e corretiva em edificagdo através de habilitacdo técnica a ser aprovada p
de Engenharia antes da assinatura do contrato.

4.3. A habilitacdo que trata o subitem anterior refere-se especificamente ao profissional que atuara a fr
servicos listados na tabela do subitem 1.2 deste Termo de Referéncia, parargs@sa vencedora dever
apresentapara atendimento iqualificagcao técnico-profissional profissional de nivel superior, ARQUITETC
OU ENGENHEIRO, reconhecidos pelo CREA ou CAU, detentor de atestados de responsabilidade f
acompanhado da ART ou RRT ou a CAT - Certidao de Acervo Técnico devidamente registrada junto ao C
CAU que comprovem ter o profissional executado para érgao ou entidade da administracdo publica d
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servigos relativ

Execucdo de MANUTENCAO EM EDIFICACAO residencial, comercial ou industrial com
area construida minima de 500 m2 (quinhentos metros quadrados).

Seréa considerado como servico de MANUTENCAO EM EDIFICACOES o conjunto de serv
atividades relacionadas a preservar, recuperar e garantir a funcionalidade adequada de e
instalagodes.

4.4. Nos termos do Art. 67, | e § 62, os profissionais indicados e apresentados como detentores de acervo t
deverao participar da execucao do objeto da contratacao, cabendo a licitante comprmuso do profissional
habilitado em até 5 (cinco) dias apds assinatura do contrato com o TRE/RN, a fim de atender a recomendaxr
contida nos Acérdaos TCU n? 103/2009 — Plenario e 73/2010 — Plenario; que podera ser efetuada pela apre
de qualquer dos seguintes documentos: a) cdpia da carteira de trabalho (CTPS), em que conste o licitante «
contratante; b) contrato social do licitante em que conste o profissional como sdcio; ¢) contrato de prestacga
servigos pelo profissional ao licitante, mesmo que sem vinculo trabalhista.

4.5. Devido a especificidade de alguns equipamentos e sistemas, sera admitida a subcontratacdo de algui
necessarios a completa manutengéao dos sistemas e que fujpenride da empresa, como recarga de extintor
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teste hidrostatico de mangueiras de incéndio, manutencdo do sistema de extingdo do CPD, contudo,
admitida a subcontratacdo integral do objeto.

4.6. Nao seréa obrigatdrio que a futura contratada possua sede ou filial no RN, contudo as manutencde:
seguir o plano definido pela contratante, de forma presencial, seguindo critérios técnicos e normativos, se
quesito distancia ou dificuldade de logistica possa ser utilizado como justificativa para atrasos, inexecu
mesmo interfira no resultado pretendido.

4.7. A exigéncia de garantia da contratacao sera definida por setor competente.

4.8. Com o encerramento da vigéncia, havendo ou nao transicdo contratual, a Contratada se obriga a
transferéncia das informagdes do histérico das manutengdes e servigos realizados, a Se¢ao de ManTiRia¢:
/RN, ou a outra empresa que vier a ser contratada, a seu critério.

4.9. Antes da formacgéao dos seus precos, a licitante podera realizar exame suficientemente minucioso nos
nas edificagbes com objetivo de verificar as condi¢des locais de trabalho e manuseio, antever os ser
fornecimentos necessarios e as possiveis dificuldades técnicas a serem enfrentadas durante a execucac
bem como quantificar o reflexo das demandas e dos obstaculos identificados nos valores propostos para a
desses servigos.

4.10. Para efeito de participacdo babilitagdo das empresas participantes do procedimento licitahé/kio,
SERA EXIGIDA a apresentacate atestado de visita e vistoria, comprovando que efetuaram vistoria dos
de execucgdo dos servigos.

4.11.POREM, na hipétese de vir a Licitante a se sagrar vencedora da licitagdo e, conseqlientemente,
decorrente Contrato com a Administracédo, o fato de ndo haver sido efetuada essa visita ndo podera, em
hipotese, vir a ser alegado como causa de desconhecimento de fatores e condi¢des locais, em favor de
pretensdes de acréscimo aos prec¢os unitarios propostos e aceitos pela Comissao Permanente de Licitacao

4.12. A nao realizagao de vistoria ndo exime a contratada da responsabilidade pelo fiel cumprimento do ok
sendo admitidas declaragbes posteriores de desconhecimento de fatos que venham a dificultar ou a
execucado dos servigos.

4.13. A Contratada nao podera alegar a nao realizagdo de vistoria com a finalidade de alterar o valor da pr
deixar de executar os servigos objeto desta contratacéo.

4.14. Caso a empresa opte pela vistoria, devera agendar por meio do telefone (84) 3654-5282, de segunc
feira, entre 8h30 e 17h00 com a Secado de Engenharia do TRE/RN.

4.15. A empresa Contratada devera obrigatoriamente indicar um preposto responsavel pelo acompanha
execucao do contrato. A indicagdo do preposto deve ser oficializada em documento devidamente assinad
representante legal. Neste documento deveréo ser informados os contatos do preposto tais como telefone
eletrébnico, numero de contato para aplicativo de mensagens instanténeas e local para atender seus empre
como a indicagéo dos poderes e deveres do preposto em relacdo a execug¢ao do objeto contratado.

4.16. Para fins de controle de acesso por parte do Contratante, a empresa Contratada devera apresent:
dos seus empregados alocados para a prestacdo dos servigos, contendo nome completo, nimero da
identidade (RG) e da inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF).

4.17. Para assinatura do contrato serd exigido da empresa vencedora do certame

4.17.1 Declaracdo emitida pelo proponente de que conhece as condi¢des locais para execugao ¢
inclusive os equipamentos, e que tem pleno conhecimento das condi¢cbes e peculiaridades ine
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e nao utilizara deste para ¢
questionamentos futuros que ensejem desavencgas técnicas ou financeiras com a contratante.

4.17.2. Caso o responsavel técnico habilitado no certame nao possa realizar o servigo, a contratac
formalmente requerer junto a Administracao a substituicdo do profissional por outro de igual habi
segundo critérios estabelecidos no tépico 11 deste Termo de Referéncia.
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4.17.3. Apds a assinatura do contrato, a empresa Contratada devera apresentar em até 5 (cinco)
como pré-requisito para a convocagao de inicio dos servigos (subitem 5.6 deste Termo de Refer
ART devidamente quitada, nela constando o nome da empresa contratada e do responsavel téc
execucgao dos servicos objeto desta contratacéo.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. O contrato para prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva discriminados neste
Referéncidera a duragcédo de05 (cinco)anos podendo ser prorrogado na forma permitida pelos artigos 106 €
da Lei n? 14.133/2021.

5.2. Deverao ser analisadas as condi¢des de prestacdo dos servigos e estudados minuciosamente todos ¢
das especificagbes (subitens 3.6 e 3.7 deste Termo de Referéncia) e demais dados fornecidos pelo Ct
antes da apresentagéo das propostas, sendo aconselhavel que se informe ou questione o Contratante sot
eventual incoeréncia, erro, inconsisténcia, falha ou omissao que forem constatados.

5.3. A execucgdo do contrato consiste na realizagdo da rotina de inspecdo, recarga e manutengdo com
periédica ou por demanda de servicos de manutengéo preventiva e corretiva conformna tabela do subitem
1.2 e demais informagdes do subitem @o8ervada a periodicidade minima prevista nos planos de manute
definidas no subitem 3.7 deste Termo de Referéncia e sempre que ocorram fatos que determinem inte
eventuais.

5.4. Os servigos incluem o fornecimento pela Contratada de toda a mao de obra especializada, ferr
equipamentos, inclusive de protecao individual - EPI's, e demais insumos necessdarios a prestacao
tempestiva e adequada para o cumprimento do objeto deste Termo de Referéncia.

5.5. O detalhamento da proposta devera trazer discriminado as unidades e quantitativos constantes na
subitem 1.2, ressaltando que a proposta das manutengdes preventivas devem abranger todos 0s servi¢os
nos planos de manutenc¢éo descrito no subitem 3.7 e em todos os equipamentos listados no subitem 3.6.

5.6. Apds assinatura do contrato, a contratada devera apresentar a ART - Anotacdo de Responsabilidad
devidamente quitada junto ao conselho, emitida pelo responsavel técnico habilitado no pregdo, em até

dias uteis. Apds apresentagéo, sera convocada por e-mail para iniciar a prestacdo dos servigos deste
Referéncia, e conforme descricdo do subitem 1.2 deste TR, a Contratada sera convocada para reuniao i
dar inicio aos servigos de forma ordenada e de acordo com as rotinas definidas no subitem 3.7

5.7. Oportunamente, informamos que sob nenhuma hipétese sera admitida a prestacao parcial dos servigc
execucdo em desacordo com as especificagdes técnicas trazidas neste Termo de Referéncia ou com a
recomendacgdes técnicas aplicaveis aos equipamentos, mediante a argumentacdo de que qualquer parce
incidente sobre atividade imprescindivel a adequada finalizacdo dos servigos deixou de ser consider
Contratada na formacao do seu preco. Assim, os valores orcados para a proposta correspondem aos Unic
qgue a Contratada recebera para cumprimento do objeto desta contratagao.

5.8. Caso ocorra algum equipamento apresentar mau funcionamento, a empresa sera acionada para e
manutenc¢do corretiva ndo programada e ndo abarcada por outros itens de servigo periddicos. O objetivo
falhas funcionais, que sdo aquelas que ocorrem quando o equipamento deixar de desempenhar sua fun¢
esta desempenhando como esperado, nos seguintes termos:

5.8.1.Manutencéo Corretiva: Manutencao efetuada apds a ocorréncia de uma falha com a finalic
recolocar o equipamento de volta em condi¢des de funcionamento.

5.8.2. A contratada, ao ser chamada para realizar manutengdo corretiva, deve realizar, dentre ¢
servigcos de:
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5.8.2.1.Consertos em geral nos equipamentos relacionados no subitem 3.6, inclusive subs
de pegas, e ainda conforme tabela do subitem 1.2 deste Termo de Referéncia;

5.8.2.2. Caso necessario a substituicdo de pecas, a contratada devera apresentar orgam
aprovacao pelo fiscal do contrato;

5.8.2.3. No caso de néo existirem pecas de reposi¢cao originais indicadas pelo fabricai
equipamentos, poderdo ser utilizadas pecas similares, desde que autorizado pelo fi
contrato;

5.8.2.4. Ocasional recuperagdo de pegas, no caso excepcional de comprovacao de falta
no mercado, que venha a inviabilizar o acionamento do item 10 da tabela do subitem 1.,
Termo de Referéncia;

5.8.3. Para a realizagcdo da manutencao corretiva, o Contratante fara a abertura de chamados téc
a solucdo do problema, por meio de mensagem eletrénica (email), mensagem por meio de aplic
telefone.

5.8.4. O chamado devera ser atendido obrigatoriamente em no maximo dois dias uteis a cc
notificagao.

5.8.5. O chamado técnico nao corresponde a cada visita feita ao local onde se encontra o
defeituoso, mas ao atendimento completo, desde a comunicacdo a contratada até a co
independente da quantidade de visitas e procedimentos realizados para esse fim.

5.8.6. O chamado técnico sera considerado concluido quando o equipamento voltar ao seu funcio
normal, devidamente atestado pela fiscalizagdo do contrato, ou até a emissédo de laudo técnico jus
a impossibilidade de recuperacéo e substituicdo definitiva do mesmo.

5.8.7. O equipamento que, por motivos técnicos, ndo puder ser consertado no local sera retire
Contratada, mediante prévia aprovacao e avaliagao do Fiscal do Contrato, ficando a mesma inte
responsavel pela integridade fisica do equipamento durante a retirada, transporte, substituicdo de
manutenc¢do, sem qualquer 6nus para o Contratante.

5.8.8. A Contratada devera arcar com todos os custos e recursos para retirar e transportar os equi
defeituosos para o local da oficina, assim como para o retorno para seu local de origem.

5.9. O item 12 da tabela do subitem 1.2, corresponde a empenho especifico para pagamento de servigos
aexpertise da empresa ou que por algum motivo técnico néo esteja no rol de servigos aqui contratado:

5.9.1. Os servicos extras apontados como resultado de chamado técnico ou inspec¢ao periéc
obrigatoriamente deveréo estar relacionados com algum item da tabela 1.2, terdo que ser detalt
orcamento e somente serdo executados apos receber prévia autorizagao;

5.9.2. Serdo considerados servicos ndo relacionados caenpeatise da empresa aqueles qu
comprovadamente sdo desenvolvidos por setores especificos do mercado ou que por algum
técnico nao possam ser desempenhados pela contratada, devendo ser justificado através de laudo

5.9.3. O servigo extra autorizado, seré incluido pela FISCALIZACAO na préxima medi¢do do contra

5.9.4. O valor reservado para o item 12 da tabela do subitem 1.2 esta sendo estimado para a vig
contrato e corresponde a um valor fixo, ndo poderao ser alterados por lances dos licitantes e inte
valor do contrato. O valor a ser lancado na proposta comercial sera de R$25.000,00 para servict
conforme definido acima.
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5.10. O item de fornecimento de PECAS (item 13 da tabela do subitem 1.2) corresponde ao custo de aqt
pecas, componentes e acessorios quando haja necessidade de substituicdo de pegas e componentes def
em tempo de troca) que constituam partes integrantes do equipamento, bem como acessoérios que ven
necessarios para o equipamento.

5.10.1. As pecas a que se refere este subitem s&o aquelas referentes aos equipamentos listados n
subitem 3.6;

5.10.2. Nao serao incluidos no item 13 da tabela do subitem 1.2 os insumos necessarios a ma
perioddica, como ferramentas, 6leos, lubrificantes, materiais de limpeza, entre outros, os quais
estar inclusos nos custos das manuten¢des preventivas da tabela do subitem 1.2.

5.10.3. As pecas a serem fornecidas neste item deverdo ser novas, sem uso e originais, de acort
especificagcbes técnicas. SO serdo admitidas pecas que nao sejam de acordo com as especific
edificagdes no caso de comprovada falta no mercado nacional.

5.10.4. Como resultado de chamado técnico ou inspecdo periddica que indique custo com g
Contratada apresentara orcamento de aquisicdo das pecas, sendo que os custos de mao de
servicos de substituicao deverdao estar previstos pelos itens de manutencdo preventiva ou ¢
conforme o caso.

5.10.5. O orcamento da peca, apés aprovado pela FISCALIZACAO, ser4 incluido na préxima med
contrato.

5.10.6. Quando a substituicdo de peca nao tiver carater de urgéncia, podera, a critério da Fiscaliz
adquirida a peca e ser aproveitado o préximo servico de manutengdo preventiva para aproveitan
mé&o de obra para a respectiva substituicao.

5.10.7. O valor reservado para este item 10 da tabela do subitem 1.2 esta sendo estimado para ¢
do contrato e corresponde a um valor fixo.

5.10.8. Os valores estimados para PECAS (item 13 da tabela 1.2) neste Termo de Referéncia nac
ser alterados pelos lances dos licitantes e integrardo o valor do contrato. O valor a ser langado na
comercial sera de R$25.000,00 para aquisicao de pecas durante a vigéncia contratual.

5.11. Ocorrendo chamado técnico, ou durante as inspe¢des e manutengdes periddicas, ao se identificar,
funcionamento e durabilidade dos sistemas de combate a incéndio e panico, alguma pega o0s servico
estejam contemplados no item de manutengéo preventiva previsto na tabela do subitem 1.2, a Contrat
emitir laudo técnico descrevendo o problema e apresentando justificativas técnicas para a necess
intervengdo e/ou aquisicdo da respectiva peca, a fim de embasar o acionamento do item 9 ou 10 da
subitem 1.2.

5.12. Todos os servicos deverdo ser realizados em consonancia com as especificagdes e recomen
fabricante dos equipamentos, com as normas técnicas da ABNT e, na auséncia destas, de normas inte
consagradas no meio técnico e com as demais condi¢des constantes deste Termo de Referéncia.

5.13. O: servigos de manutengéo preventiva e corretiva serdo prestados no:

5.13.1. Edificio Sede e Férum da Capital, ambos localizados na avenida Rui Barbosa, 215, bairr
Natal-RN;

5.13.2. Centro de Operacdes da Justica Eleitoral — COJE, localizado na Rua da Torre, n® 21¢£
Tirol, Natal-RN, préximo ao Parque das Dunas.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
Lei n?2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucgao total ou parcial.

6.2. As comunicacgdes entre o Contratante e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que ¢
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.3. Apds a assinatura do contrato, o Contratante poderd convocar o representante da empresa Contr:
reunidao inicial de apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das ot
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugédo do objeto, do plano comple
execuc¢do da Contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sang¢des aplicav
outros.

6.4. O conjunto de atividades de gestao e fiscalizacdo compete ao gestor do contrato e ao fiscal ou
fiscalizacado, podendo ser nomeado fiscal técnico, administrativo, setorial e pelo publico usuario.

6.5. O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as o
relacionadas a execugédo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridad
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.6. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢gées de habilitagdo da cor
acompanhara o empenho, o pagamento, as glosas e a formalizacao de apostilamento e termos aditivos, !
quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario

6.7. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contratc
tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncia
quando ultrapassar a sua competéncia

6.8. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo di
contendo todos os registros formais da execucéo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo
de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando rele
vistas a verificagdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da final
administragao.

6.9. O gestor do contrato acompanharda a manutencdo das condicées de habilitacdo da contratada, pe
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquida
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.10. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencé
desempenho na execug¢ado contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.11. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administra
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela comissao de gue t&8ala Lei n®
14.133, de 2021ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.12. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do «
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou prorrogacao contratual.

6.13. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecu¢édo dos obje
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das ati'
Administracéo.

6.14. O gestor do contrato deverd enviar a documentacgao pertinente ao setor de contratos para a formali
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢do e gestdo nos termos dc
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6.15. Compete a gestéo e fiscalizagdo do contrato:

1. Acompanhar a execug¢ao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecida
Termo de Referéncia e no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administrag
Contratante;

2. Manter registro das visitas técnicas de manutencao preventivas realizadas pela Contratada;

3. Manter registro dos chamados técnicos corretivos, se houver, onde conste: data do chamado, o n
servidor/fiscal que o efetuou e um resumo do defeito;

4. Ordenar & Contratada corrigir, refazer ou reconstituir as partes dos servigcos executados com erros
imperfeicdes, procedimentos e materiais inadequados, determinando prazo para execucao;

5. Acompanhar e aprovar os servicos executados;

6. Atestar o recebimento provisérialefinitivo dos servigos.

7. No caso de ndo ser atendida, dentro de 2 (dois) dias uteis, a contar da entrega da Ordem de Servi
comunicacao correspondente, relativa a qualquer reclamacgéo sobre defeito em servigco executado ot
material ou equipamento, é assegurada a fiscalizagao a faculdade de ordenar a suspensao dos serv
prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a Contratada e sem que esta tenha direito a indenizagac
8. Proporcionar todas as facilidades necessérias a boa execucao dos servigos, permitindo, inclusive,
acesso as instalacdes, quando solicitado pela Contratada ou seus empregados em servico;

9. Prestar todas as informacgdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada e q
referem a questdes surgidas no transcurso dos servigos, que ndo dependam de fatores que deveriar
constado da proposta ou sido esclarecidos antes da elaborac¢do do Termo de Referéncia;

10. Autorizar, quando necessario, a saida de equipamentos a serem reparados fora da sede do Cont
11. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adog¢ao de n
que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se foro ¢
12. Informar ao gestor do contrato qualquer ocorréncia que possa inviabilizar a execucao do contrato
prazos estabelecidos;

7. INFORMACOES RELEVANTES PARA A PROPOSTA

7.1. A demanda especificada neste Termo de Referéncia tem como base as seguintes caracteristicas:

7.1.1. Inspecao mensal, manutencdo preventiva e, caso necessario, corretiva nos equij
relacionados na tabela do subitem 3.6, conforme plano de manutenc¢édo descrito no subitem 3.7 e
as quantidades definidas na tabela do subitem 1.2, além de outras condi¢des definidas neste
Referéncia;

7.1.2. Recarga de extintores devendo seguir o plano de manutencéo descrito no subitem 3.7 e q
definidas na tabela do subitem 1.2, além de outras condi¢des definidas neste Termo de Referéncia

7.1.3. O preco pela execugdo dos servigos devera contemplar os itens de servicos que compdem ¢
contrato, conforme tabela do subitem 1.2 deste Termo de Referéncia, nas quantidades ali desc
todo o periodo de vigéncia do contrato;

7.1.4. O preco devera contemplar a mao de obra necessaria a completa realizagdo dos se
manutencdo descritos neste Termo de Referéncia e seus anexos, inclusive 0s encargos sociait
empresa, equipamentos e ferramentas, equipamentos de protecdo individual, material de limpeza, «

7.1.5. O custo dos materiais consumiveis (lubrificantes, dleos, graxas, material de limpeza,
ferramentas utilizadas nas atividades de manutengéo corretivas e preventivas, deverdo estar inc
proposta;

7.1.6. Como condicédo de aceitagdo da proposta, os valores estimados para SERVICOS (item 12
do subitem 1.2) neste Termo de Referéncia ndo poderao ser alterados por lances dos licitantes e
o valor da proposta e do contrato. O valor a ser langado na proposta comercial sera de R$25.0C
contratacao de servigos extras durante a vigéncia contratual.
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7.1.7. Como condicao de aceitagdo da proposta, os valores estimados para PECAS (item 13 da
subitem 1.2) neste Termo de Referéncia ndo poderao ser alterados por lances dos licitantes e in
valor da proposta e do contrato. O valor a ser langado na proposta comercial sera de R$25.00
aquisicédo de pecas durante a vigéncia contratual.

7.1.8. A contratada devera emitir Laudo de Aceitabilidade dos sistemas de combate a incénc
encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar do RN acompanhado de ART emitida pelo resp
técnico habilitado.

7.2. Além do exposto, os licitantes deverao atentar para o dispositivo legal contido no artigo 59 da Le
/2021, que determina os critérios de inexequibilidade e ainda estabelece obrigatoriedade de garantia ad
caso de desconto acima de 15%.

8. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com o contr.
anexos.

8.2. Receber os servigcos no prazo e condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia.

8.3. Prestar aos empregados da Contratada todas as informagdes e esclarecimentos que eventualmente \
solicitados e indicar os equipamentos € as areas onde 0s servigos serao executados.

8.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregul
constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao.

8.5. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas nos servigcos ex
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e 0 cumprimento das obrigagdes assumidas pela Coni

8.7. Comunicar a Contratada para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da e
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execug¢do do objeto
dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.8. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execugao dos servicos, no prazc
condi¢des estabelecidos no presente Termo de Referéncia.

8.9. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da Contratada, no que ¢
conformidade com o item 6 do Anexo Xl da Instrugdo Normativa n® 05/2017 — SEGES/MPDG.

8.10. Aplicar a Contratada as sangdes previstas na lei e neste Termo de Referéncia.

8.11. Cientificar as instancias juridicas do TRE/RN para adogédo das medidas cabiveis quando do descur
de obrigagdes pela contratada.

8.12. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugéo d
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum inter
boa execugéo do ajuste.

8.13. A Administragdo Contratante tera o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do prot
requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.
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8.14. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pela C
no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos.

8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto da cont
8.16. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

8.17. Arquivar, entre outros documentos, orcamentos, termos de recebimento provisério e definitivo, co
aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagcdes expedidas.

8.18. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vi
execucgdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Cor
seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.19. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar pr
cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugéo.

8.20. Em caso de necessidade, solicitar eventuais adequacdes de horarios e escalas de execugéo dos ¢
melhor atender a necessidade do TRE/RN.

8.21. Nao praticar atos de ingeréncia na administragcdo da Contratada, tais como:

8.21.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se sc
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o ate
direto;

8.21.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar na empresa Contratada;

8.21.3. Promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a fungac
para a qual o trabalhador foi contratado; e

8.21.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do Co
especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

9. OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Termo de Referéncia e de seus ¢
contrato, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita €
servigos, observando, ainda, as obriga¢des dispostas neste topico.

9.2. Manter preposto aceito pelo Contratante para representa-la na execugéo do contrato.

9.2.1. A indicacdo ou a manutenc¢do do preposto da Contratada podera ser recusada pelo Contrate
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou equipe de fiscalizagdo do contrato ou ¢
superior do Contratante.

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das disposicdes contidas neste
Referéncia e no Contrato, com habilitacdo e conhecimentos adequados, fornecendo os uniformes,

equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e especificagédo técni
atender as recomendacgdes de mercado e da legislagcao de regéncia.
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9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no pre
pelo fiscal ou equipe de fiscalizagdo do contrato, os servigcos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou in
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Cdodigc
do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado ao Contratante ou
ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execucgéo contratual pelo (
que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edita
correspondente aos danos sofridos.

9.7. Efetuar comunicacéo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao dos s
prazo estabelecido, para adogao de agbes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colate
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.9. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores -
Contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacado do contrato, até o dia trinta do més se¢
prestacao dos servigos, 0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) Certiddo de Regularidade do FGTS — (
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.10. Também devera ser entregue até o dia trinta do més seguinte ao do inicio da prestacdo dos servig
responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos: 1) Auséncia de registro da Conf
Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nac
Justica; 2) Auséncia de registro no Cadastro de Empresas Inidéneas e Suspensas, mantido pela Controla
da Unido; e 3) Auséncia de registro no Cadastro Nacional das Empresas Punidas mantido pela Controlad
da Unido.

9.11. Comunicar ao fiscal ou equipe de fiscalizagdo do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pelo Contratante, garantindo-lhes o acesso, i
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugé@o dos servicos.

9.13. Paralisar, por determinagédo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario .
dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagédo pertinente, cumprindo as dett
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos e nas melhores condicdes de segural
e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudancgas r
executivos que fujam as especificagdes deste Termo de Referéncia, da proposta comercial ou instrumento

9.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condi¢édo d
para 0os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho de menor de dezoito anos er
noturno, perigoso ou insalubre.

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacées assumidas,
condi¢des exigidas para habilitacao na licitagcdo.
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9.19. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer a:
interesse do Contratante ou de terceiros de que tomar conhecimento em razédo da execucgao do objeto ¢
devendo orientar os seus empregados nesse sentido.

9.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-I
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagi
qguando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as nc
seguranca do Contratante e instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas
Contratante.

9.22. Cumprir os prazos, datas e horarios predeterminados pelo Contratante.

9.23. Apresentar no inicio da execug¢do dos servicos e sempre que houver necessidade, com a relagao r
empregados que adentrardo no local de prestacdao dos servigos, com os empregados devidamente ident
meio de uniforme, EPIs e cracha.

9.24. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néao
atividades néo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar ao Contratante toda e qualquer
neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgéo.

9.25. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se ne«
a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de comunicagéao.

9.26. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, a execuc¢ao do contrato.

9.27. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais doc
autorizagOes exigiveis, na forma da legisla¢édo aplicavel.

9.28. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, ao Contrai
terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho.

9.29. Executar o primeiro servico de manutencao preventiva em até 30 (trinta) dias corridos a partir de
emissao da Ordem de Servico, em data previamente agendada com a fiscalizagdo do contato.

9.30. Executar os servicos de manutencdo preventiva e corretiva conforme o Plano de Manuteng&o estat
subitem 3.7 deste Termo de Referéncia, visando a o perfeito funcionamento de todos os equipamentos re
no subitem 3.6.

9.31. Registrar junto ao CREA-RN a ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica — referente a exe
objeto do contrato, em até cinco dias apds sua assinatura.

9.32. Registrar todas as ocorréncias do trabalho, atividades de manutencao preventiva e corretiva, de
pecas substituidas, bem como demais informacdes técnicas de interesse das partes.

9.33. Apresentar, junto as faturas e notas fiscais para fins de pagamento, relatério detalhado dos
executados, incluindo os tipos de manutencbes corretivas efetuadas, indicacdo dos equipamentos e cc
reparados, causas provaveis do defeito, pegas substituidas e data e local do servico. Também devem
relatério informagdes sobre ocorréncias incomuns nos trabalhos, condigbes gerais dos equipamentos
informacdes técnicas de interesse do Contratante, indicando as deficiéncias e sugerindo correcdes ou subs

9.34. Desmontar, transportar e montar equipamentos reparados dentro ou fora das dependéncias do TF
como enrolamentos de motores, tornearia e solda, recuperacdo de componentes elétricos, desde que
aprovados pela FISCALIZACAO do Contratante, assumindo total responsabilidade pela qualidade, «
cumprimento dos prazos de execug¢ao dos Sservigos.
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9.35. Utilizar ferramentas e equipamentos da propria empresa e responsabilizar-se pelos danos que
Contratante, por culpa ou dolo, ndo servindo como excludente ou redutor dessa responsabilidade o fatc
acompanhamento e fiscalizagao da execugao dos servigcos por parte do Contratante, quando esses danos
ocasionados por seus empregados, durante a execugao dos servi¢os objeto deste Termo de Referéncia.

9.36. Levar imediatamente ao conhecimento do Contratante qualquer fato extraordinario ou anormal qt
durante a execugao dos servigcos, para a adogcao das medidas cabiveis.

9.37. Acatar imediatamente as instru¢des e observagdes que emanem do Contratante, refazendo qualqt
nao aceito.

9.38. Fornecer ao Contratante numero telefonico, inclusive de telefone celular e aplicativo de me
instantaneas, para contato e solicitacdo de manutencao corretiva. O atendimento ao chamado para n
corretiva devera ocorrer no prazo de até 2 (dois) dias Uteis a partir da data de envio do chamado.

9.39. A Contratada devera apresentar, além do laudo justificando a necessidade de troca de pec¢a ou cor
servigo extra, um orcamento, préprio ou obtido junto a outra empresa do mercado, dos servigos, pegas, co
e materiais ndo contemplados no Contrato, a fim de que a Fiscalizagao avalie o acionamento do item 9 ¢
tabela do subitem 1.2 deste Termo de Referéncia.

9.40. A Contratada deve estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as
atuacgéo previstas neste Termo de Referéncia, em plena validade.

Obrigacgdes pertinentes a LGPD

9.41. As partes deverao cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dadc
a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo, a partir da apresentacao da |
procedimento de contratagéo, independentemente de declara¢do ou de aceitagdo expressa.

9.42. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso ¢
com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

9.43. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

9.44. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da Contratada elimin:
excecao das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessguarda de
documentacgéo para fins de comprovagdao do cumprimento de obrigagcdes legais ou contratuais e soment
nao prescritas essas obrigacgoes.

9.45. E dever da Contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e respor
decorrentes da LGPD.

9.46. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento das disposicdes exigidas n:
devendo a Contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

9.46.1. A Contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificad
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto i
descarte realizado.

9.47. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se pri
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual
de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horéario e registro da finalidade, par:
responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

9.47.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim d
a reutilizacdo desses dados pelo Contratante nas hipéteses previstas na LGPD.
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9.48. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessc
indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomi
editadas na forma da LGPD.

9.49. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdao ser comunicados a .
nacional.

10. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1. A avaliagdo da execuc¢édo do objeto utilizard o Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), conforme
no Anexo | deste Termo de Referéncia para afericdo da qualidade da prestacdo dos servigos.

10.2. Sera indicada a retencédo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem pr
sancoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

10.2.1. Nao produziu os resultados acordados;
10.2.2. Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contrat

10.2.3. Deixou de utilizar materiais, equipamentos e recursos humanos exigidos para a exec
servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada, ou

10.2.4. Incorreu em qualquer das falhas indicadas no Instrumento de Medicdo de Resultadc
conforme previsto no Anexo | deste Termo de Referéncia.

10.3. A utilizacdo do IMR nédo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a aval
prestacdo dos servigos.

10.4. A afericao da execugao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios, alén
previstos no Anexo | deste Termo de Referéncia:

10.4.1. Correta utilizacdo do uniforme e EPIs;
10.4.2. Execucado da metodologia correta na prestacdo dos servigos;
10.4.3. Grau de atencao na execucgéao do servico (exemplo: evitar conversa com pessoas alheias ac

10.4.4. Cordialidade no trato com os magistrados, servidores, estagiarios, colaboradores, el
visitantes em geral;

10.4.5. Zelo pelos equipamentos, materiais e utensilios diversos do Contratante e de terceiros;
10.4.6. Cumprimento dos prazos definidos para prestagéo dos servigos.

10.5. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, pelo fiscal
técnico e administrativo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias d
técnico e administrativo.

10.5.1. O prazo da disposicao do subitem anterior sera contado a partir do recebimento de comun
cobranca oriunda da Contratada com a comprovacgao da prestacao dos servigos a que se referem
ser paga;

10.5.2. A comprovagédo da prestagédo dos servicos a que se refere o subitem anterior sera atestad
entrega pela Contratada do relatério dos servicos de manutencao executados no periodo.
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10.6. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo trimestral ou periodo inferior, a p
Contratada:

10.6.1. O fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objel
0 caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagédo dos servigos realizados em consonai
indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no redimensionamento de valores
pagos a Contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

10.7. Seré& considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, en
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

10.8. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, r
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugédo ou
empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam s:¢
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisoério.

10.8.1. A fiscalizacdo nao efetuara o atesto da ultima e/ou unica medi¢do de servicos até que sejal
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.

10.9. Os servigcos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as esp
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao das penalidades cabiveis.

10.10. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o termo detalhado devera conter o re
analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢dao do contrato, em relacdo a fiscalizagac
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do cor
recebimento definitivo.

10.11. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do re
provisorio, pelo gestor do contrato, apds a verificacao da qualidade e quantidade do servico e consequentt
mediante termo detalhado, obedecendo aos seguintes procedimentos:

10.11.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelo fiscal ou fiscais téc
administrativo, quando houver, no cumprimento de obriga¢des assumidas pela Contratada, com rnr
seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e afi
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrige

10.11.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizag
haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas «
pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcoes;

10.11.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestad
base nos relatérios e documentagbes apresentadas; e

10.11.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dime
pela fiscalizagéo.

10.12. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a Contratada para emissao de |
no que pertine a parcela incontroversa da execuc¢ao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

10.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pela Contratada, de inco
verificadas na execucgao dos servigos ou no instrumento de cobranca.

10.14. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela segu
servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

Liquidagéo
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10.15. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias ute
fins de liquidagao, na forma deste Termo de Referéncia, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art.
Instrucdo Normativa SEGES/ME n® 77/2022.

10.16. O prazo de que trata o subitem anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de p
nos casos de contrata¢des decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata ¢
art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.17. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada ¢
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

10.17.1. o prazo de validade;

10.17.2. a data da emisséo;

10.17.3. os dados do contrato e do Contratante;

10.17.4. o periodo respectivo de execucao do contrato;

10.17.5. o valor a pagar; e

10.17.6. eventual destaque do valor de retenc¢des tributarias cabiveis.

10.18. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao c
esta ficara sobrestada até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o pr
comprovagéo da regularizagéo da situagdo, sem énus ao Contratante.

10.19. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacédo da regularid
constatada por meio de consulialine ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, me
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagcao mencionadaé®da Lei n® 14.133/2021

10.19.1. A contratada também devera estar regular perante o Cadastro Nacional de Condenagdes
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica, perante o Cadastro de E
Inidéneas e Suspensas, mantido pela Controladoria-Geral da Unido e comprovacgao de regularida
ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas também mantido pela Controladoria-Geral da Unido.

10.20. A Administragdo Contratante devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manuten
condi¢bes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacao em lici
ambito do Contratante, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indil

10.21. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagédo de irregularidade da Contratada, sera providen
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mes
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

10.22. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera col
o0rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da Contratada, t
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e neci
garantir o recebimento de seus créditos.

10.23. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisao col
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a Contratada ampla defesa.

10.24. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
rescisdo do contrato, caso a Contratada néo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de Pagamento

10.25. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finalizagéao da
da despesa, nos termos da Instrucao Normativa SEGES/ME n? 77, de 2022. Nos casos de eventuais atrasc
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pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de alguma forma para tanto, fica convencionadt
taxa de compensacao financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplem
parcela é calculada mediante a aplicagéo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe,vo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX), sendo: | =[(6 / 100)]/365 com | = 0,00016438 e TX = 6% (percentual da taxa anual)

10.25.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de ¢
inciso Il do art. 75 da Lei n? 14.133, de 2021, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) d
contados da liquidacdo da despesa, nos termos do art. 72, § 29, da Instrucdo Normativa SEGES r
de novembro de 2022.

Forma de Pagamento

10.26. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta cor
indicados pela Contratada.

10.27. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pag
10.28. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

10.28.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complen
123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos f
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagao, por
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referic
Complementar.

Antecipacdo do Pagamento
10.29. Em nenhuma hipétese sera admitida a antecipag¢édo de pagamento.
Cessao de Credito

10.30. E admitida a cess&o fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de ac
os procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, e conforme
deste Termo de Referéncia.

10.31. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependeréo de prévia aprovac¢ao do Contratante.

10.32. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as con
habilitacédo por parte da Contratada (cedente), a celebracdo da cesséo de crédito e a realizagdo dos |
respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certi
gue o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legis
vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o &
Lei n® 8.429, de 1992, tudo nos termosPdwecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

10.33. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Conti
execucao do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excec¢des ao pagan
as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incider
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os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagam
efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos ¢
Administragdo Contratante.

11. FORMA/CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

11.1. A futura Contratada sera selecionada por meio do critério de julgamento pelo menor prego
valor global por lote)

Exigéncias de habilitacao juridica

11.2. Para fins de habilitagao juridica, devera o participante comprovar os seguintes requisitos:

11.2.1.Pessoa fisicacédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei,
validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

11.2.2Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Comercial da respectiva sede;

11.2.3. Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de Microempreended
Individual — CCMEI, cuja aceitacado ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

11.2.4.Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada co
empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI:inscricdo do ato constitutivo, estatuto ¢
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da re
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

11.2.5. Sociedade empresaria estrangeiraportaria de autorizacdo de funcionamento no Bra
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa o
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, !
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de mar¢o de 2020;

11.2.6.Sociedade simplesinscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do loc
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

11.2.7.Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaiisscricdo do ato constitutivo d¢
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro (
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averba¢édo nc
onde tem sede a matriz;

11.3. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da ct
respectiva.

11.4. O participante devera comprovar a inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cz
Pessoas Fisicas, conforme o caso.

11.5. O participante devera comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante aprese
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (D.
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.1
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacior

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de TR em branco — Atualizagdo: 12/2022 32 de 38
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagao



UASG 70008 Termo de Referéncia 105/2024

11.6. O participante deverd comprovar a regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGT

11.7. O participante devera comprovar a inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do T
mediante a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943.

11.8. O participante também devera estar regular perante o Cadastro Nacional de Condenagdes C
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica e o Cadastro de Empresas Inic
Suspensas, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao.

Exigéncias de qualificagéo técnico-operacional e técnico-profissional

11.9. O participante devera comprovar aptidao para execucao de servico de complexidade equivalente ot
com o objeto desta contratacdo, por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, emitidos por pesso
de direito publico ou privado.

11.10. Tendo em vista resguardar o interesse publico e garantir que os servigcos sejam executados por pri
qualificados, sera exigida para fins de habilitagdo no certame licitatério documentagdo que comprove ca
técnica e técnico-operacional, conforme a seguir:

11.10.1.Prova de reqistro ou inscricdo da empresa licitant@into ao Conselho Regional de Engenhe
e Agronomia — CREA - ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme recomenda o #
TCU n? 10362/2017 — Segunda Camara;

11.10.2.Para atendimento &ualificacdo técnico-operacional apresentacao de atestado(s) de capaci
técnica acompanhado da ART/RRT ou certiddes emitidas pelo CREA ou CAU acompanhadas do
que demonstrem a capacidade operacional do licitante ter executado para 6rgdo ou enti
administracédo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ain
empresas privadas, os seguintes servicos com as respectivas quantidades minimas:

Execucdo de MANUTENCAO EM EDIFICACAO residencial, comercial ou
industrial com area construida minima de 500 m2 (quinhentos metros quadrados).

Seréa considerado como servico de MANUTENCAO EM EDIFICACOES o conjunt
servicos e atividades relacionadas a preservar, recuperar e garantir a funcior
adequada de edificios e instalag¢des.

11.11. No caso de dois ou mais licitantes ou interessados apresentarem atestados de um mesmo profissi
responsavel técnico, como comprovacao de qualificagdo técnica, estes deverao ser inabilitados.

11.12. O Atestado Técnico apresentado para habilitagdo neste certame deverd comprovar a aptiddo para :
de servicos com caracteristicas similares em complexidade técnica e operacional equivalente ou sup
servicos previstos.

11.13. Caso solicitado, o licitante ou interessado disponibilizara todas as informagées necessarias a com
da legitimidade dos atestados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.
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12. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contratacdo encontra-se anexo ao edital do certame licitatério.

13. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
13.1. O objeto da contratagéo esté previsto no PCA 2023, sob o cédigo ENG.XOO_23.26.

13.2. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos cons
orcamento ordinario do TRE/RN.

13.3. A dotacgéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagédo da Lei Or
respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
14.1.1. Der causa a inexecugao parcial do contrato;

14.1.2 Der causa a inexecugcdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracas
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

14.1.3. Der causa a inexecucao total do contrato;
14.1.4. Ensejar o retardamento da execu¢ao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo ju
14.1.5. Apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execucgao do contratc
14.1.6. Praticar ato fraudulento na execugéao do contrato;
14.1.7. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
14.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.2. Serao aplicadas a Contratada que incorrer nas infragées acima descritas as seguintes sangdes:

14.2.1.Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢éo parcial do contrato, sempre que
justificar a imposi¢édo de penalidade mais grave;

14.2.2.Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 1
14.1.3 e 14.1.4 deste Termo de Referéncia, sempre que nao se justificar a imposi¢ao de penalid
grave;

14.2.3. Declaragédo de inidoneidade para licitar e contratar quando praticadas as condut:
descritas nos subitens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, bem como nos subitens 14.1.2, 14.1.3 e 14
Termo de Referéncia, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave;

14.2.4 Multa:

14.2.4.1.0,5% (cinco décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atr
execucgao dos servigcos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto
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critério da Administracao Contratante, no caso de execugado com atraso, podera ocorrel
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugcao total da ob
assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

14.2.4.2 0,5% (cinco décimos por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudica
caso de atraso na execuc¢éo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem anteric
inexecucgao parcial da obrigacdo assumida;

14.2.4.3. 0,5% (cinco décimos por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjud
em caso de inexecucao total da obriga¢do assumida;

14.2.4.4. 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso injustifica
apresentacao da garantia (seja para reforgo ou por ocasiao de prorrogacéo), observado ¢
de 5% (cinco por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos autori:
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

14.2.4.5. 0,5% a 4,0% sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento consts
tabelas seguintes:

GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% sobre o valor mensal do contrato
2 1,0% sobre o valor mensal do contrato
3 2,0% sobre o valor mensal do contrato
4 3,0% sobre o valor mensal do contrato
5 4,0% sobre o valor mensal do contrato

Tabela 1: grau da infragdo e percentual a ser aplicado.

Infracdo Condutas GRAU

1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico| les&ab
corporal ou consequéncias letais (aplicagdo de multa por ocorréncia).

2 Suspender ou interromper, salvo motivo justificado, os servigos contratuai@s
(aplicagao de multa por ocorréncia).

3 Manter funcionario sem qualificagcdo para executar os servigos contrataddst
(aplicagéo de multa por funcionario/dia).

4 Recusar-se a executar os servicos determinados pela fiscalizagao. 04
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5 Retirar funcionario durante a realizagao do servico, sem a anuéncia prévia 63
Contratante e sem a devida substituigcao.

6 N&o registrar e controlar a assiduidade e a pontualidade de seu pessogl. 02

7 Deixar de cumprir determinacédo formal ou instrugdo complementar de|Orgao2
fiscalizador.

8 Deixar de encaminhar, quando exigido, documentacéo para que o Corjtratafté
possa efetuar o pagamento pelos servigos prestados.

9 N&o substituir empregado que se conduza de modo inconveniente [ou néa
atenda as necessidades do servigo (aplicagcdo de multa por funcionariofdia).

10 Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital ou aviso de contratacap diref2
e seus Anexos nao previstos nesta tabela de multas, apos reing¢idéncia
formalmente notificada pelo Contratante (aplicagdo de multa por ocorréncia).

11 Substituir o preposto sem notificar o Contratante. 01

12 Encaminhar funcionario para realizar os servicos sem fardamento)4
identificacdo, equipamentos, ferramentas, materiais e/ou EPls adgquados
(aplicacdo de multa por funcionério/dia).

Tabela 2: Condutas e grau de infragdo correspondente.

14.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma, a ob
reparacao integral do dano causado ao Contratante.

14.4. Todas as sangbes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente

multa.

14.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa da Contratada no prazo de 15 (qui
uteis, contado da data de sua intimagéo;

14.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagcbes cabiveis forem superiores ao valor do pag
eventualmente devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferel
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente;

14.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser re
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebim
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

14.5. A aplicagcao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio «
defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n®
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para

contratar.

14.6. Na aplicacao das sang¢des seréo considerados:

14.6.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
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14.6.2. As peculiaridades do caso concreto;
14.6.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
14.6.4. Os danos que dela provierem para o Contratante;

14.6.5. A implantagédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orit
dos 6rgaos de controle.

14.7. Os atos previstos como infragdes administrativdeina® 14.133, de 202bu em outras leis de licitagbes
contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados como atos hesiveisn® 12.846, de 20,13
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e ¢
competente definidos na referida Lei.

14.8. A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juri
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica suce
empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o Coi
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica pré\

14.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagéo d
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade n¢
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punide
instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

14.10. As sang¢bes de impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para licitar ou con
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

14.11. Os débitos da Contratada para com a Administracao Contratante, resultantes de multa administre
indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os
devidos pelo referido 6rgao decorrentes do contrato ou de outros contratos administrativos que a Contrata
com o Contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n® 26, de 13 de abril de 2022.

15. CONSIDERACOES FINAIS

15.1. Por tudo o que foi exposto, € nossa convicgdo que a contratacao dos servicos aqui elencados
demanda de manuteng¢des preventivas e corretivas nos sistemas de combate a incéndio e panicos das edi
propriedade do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte na cidade de Natal, assegurandc
funcionamento quando necessario.

15.2. Objetivando a realizacéo de pregao eletrénico ou contratagcao direta, serdo informados codigos CAT
CATSER de itens similares no Comprasnet. Desta forma, as especificagdes técnicas dos cddigos inform
corresponderao exatamente as especificacdes deste Termo de Referéncia e seus anexos, devendo ser
integra as especificacbes deste Termo de Referéncia e seus anexos, que serdo exigidas e obsen
conferéncia técnica, no momento do recebimento e aceite do objeto.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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JOSE HAROLDO MACHADO JUNIOR

Agente de contratagdo

b
tf Assinou eletronicamente em 02/09/2024 as 15:40:02.
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PREGAO ELETRONICO N° 90064/2024-TRE/RN — ANEXO 2

VALOR ESTIMADO

SERVIGCOS CONTINUADOS DE INSPEGAO MENSAL, MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA
COM FORNECIMENTO DE PECAS EM SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO E PANICO

(Valor Estimado n° 88/2024)

Valor Global
Lote | Item CATMAT/ Descrigao Unidade | Quant. | Estimado
CATSER
(R$)
1 1 2763 Servicos de inspegbes mensais, Més 60 38.932,80

CATSER | manutengao preventiva e corretiva do
sistema de combate a incéndio e panico
do prédio do FORUM DA CAPITAL com
area construida de 2.706,62 m?2.

2 2763 Servicos de inspegbes mensais, Més 60 234.540,60
CATSER |manutengao preventiva e corretiva do
sistema de combate a incéndio e panico
do prédio SEDE DA SECRETARIA com
area construida de 16.296,83 m?2.

3 2763 Servicos de inspegbes mensais, Més 60 86.187,60
CATSER |manutencdo preventiva e corretiva do
sistema de combate a incéndio e panico
do prédios do COJE - Centro de
Operacgdes da Justica Eleitoral com area
construida de 5.988,70 m2.

4 2763 Servigcos de manutencdo dos extintores| Unidade | 1705 86.290,05
CATSER |de incéndio com carga de pé quimico
seco ,classe BC de 4/6 kg, com emissao
de relatérios, conforme definicdes da
NBR 12962:2016.

5 600733 |Servicos de recarga dos extintores de| Unidade | 1705 59.248,75
CATMAT |incéndio com carga de p6 quimico seco,
Classe BC de 4/6 kg.

6 2763 Servicos de manutencido dos extintores| Unidade | 1050 49.696,50
CATSER |de incéndio com <carga de agua
pressurizada, 10 litros, com emissao de
relatérios, conforme definicdes da NBR
12962:2016.

7 327095 |Servicos de recarga dos extintores de| Unidade | 1050 21.819,00
CATMAT |incéndio  com carga de  agua
pressurizada, 10 litros.

8 2763 Servigcos de manutengdo dos extintores| Unidade 475 24.652,50
CATSER |de incéndio com carga de CO2, de 6 kg
com emissado de relatorios, conforme
definigdes da NBR 12962:2016.

9 269330 |Servicos de recarga dos extintores de| Unidade 475 28.618,75
CATMAT |incéndio com carga de CO2, de 6 kg.




Lote | Item

CATMAT/
CATSER

Descrigao

Unidade

Quant.

Valor Global
Estimado
(R$)

10

2763
(CATSER)

Servigos de manutencio anual de todas
as mangueiras de incéndio conforme a
NBR 12779:2009 com emissdo de
relatério definido pela norma.

Unidade

440

20.552,40

11

2763
(CATSER)

Servicos de manutengdo anual dos
passa cordas e ganchos: inspecido e
manutengdo dos elementos de passa
corda instalados na cobertura do
edificio sede.

Unidade

180

11.502,00

12

2763
(CATSER)

Empenho para pagamento de
SERVICOS ESPECIALIZADOS para os
sistemas de combate a incéndio,
conforme definido no subitem 5.9 do
Termo de Referéncia (R$ 25.000,00
para 60 meses).

Este item nao podera ser alterado por
lances dos licitantes e integrara o
valor da proposta e do contrato,
conforme subitem 5.9.4 do Termo de
Referéncia.

60

25.000,00

13

604509
(CATMAT)

Empenho para fornecimento de PECAS
para o0s sistemas de combate a
incéndio, conforme definido no subitem
510 do Termo de Referéncia (R$
25.000,00 para 60 meses)

Este item nao podera ser alterado por
lances dos licitantes e integrara o
valor da proposta e do contrato,
conforme subitem 5.10.8 do Termo de
Referéncia.

60

25.000,00

VALOR TOTAL ESTIMADO (RS$)

712.040,95

Observacgoes:

1) Em relagcdo ao Item 13, ndo encontramos CATMAT genérico para pecas de combate a incéndio.
Assim, por falta de opgao, foi indicado o CATMAT 604509, que se refere a uma pega especifica.

2) Descrigao do servigco no CATSER: 2763 — Manutengéo de Sistemas de Protegdo Contra Incéndio.
3) Classe do Material no CATMAT:
CATMAT 600733, 327095 e 269330 — Classe 4210: Equipamentos para combate a incéndio.
CATMAT 604509 — Classe 9999: Itens diversos.

Natal, 23 de agosto de 2024.




PREGAO ELETRONICO N° 90064/2024-TRE/RN — ANEXO 3
MINUTA DE CONTRATO

PODER JDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Contrato n° 5/2024-TRE/RN
Referéncia: Pregao Eletrénico n° (-numeragao-)/2024-TRE/RN
Processo SEI n° 204/2024-TRE/RN

Contrato de prestacdo de servigos que firmam
entre si o0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
RIO GRANDE DO NORTE - TRE/RN e a empresa
(-RAZAO SOCIAL DO CONTRATADO-).

Pelo presente instrumento, de um lado a UNIAO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE - TRE/RN (CNPJ: 05.792.645/0001-28), doravante
denominado CONTRATANTE ou TRE/RN, sediado na Av. Rui Barbosa, n® 215, Tirol, Natal/RN
(CEP 59015-290), neste ato representado por sua Diretora-Geral, ANA ESMERA PIMENTEL DA
FONSECA, ou por seu(sua) substituto(a) legal, no uso de suas atribuigcdes, e do outro lado a
empresa (-RAZAO SOCIAL DO CONTRATADO-), (CNPJ: (-n° CNPJ-)), doravante denominada
CONTRATADO, com sede na (-enderec¢o: logradouro, numero, bairro, cidade, UF), [Telefone:
(-DDD-)-ntimero-); Correio Eletrénico: (-endereco eletronico-)], neste ato representada por (-
Nome do Representante Legal-), CPF (-n° CPF-), considerando as disposi¢cOes estabelecidas
na Lei n® 14.133/2021 e demais normas pertinentes, firmam o presente contrato, mediante as
clausulas a seguir enumeradas:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestagdo de servigos continuados de
inspecdo mensal e manutengao preventiva e corretiva, com fornecimento de pegas, para os
sistemas de combate a incéndio e panico do Centro de Operagoes da Justica Eleitoral, do
Forum Eleitoral de Natal/RN e do edificio-sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Norte, nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia do Pregao Eletrénico
n° (-numeracgao-)/2024-TRE/RN.

1.2. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcricdo, os seguintes
documentos, referentes ao Pregéo Eletrénico n° (-numerac¢ao-)/2024-TRE/RN:

a) o Termo de Referéncia;
b) o Edital da Licitagéao;
c) a Proposta do CONTRATADO;

d) eventuais anexos dos documentos supracitados.



CLAUSULA SEGUNDA — PRECO

2.1. O presente contrato possui valor total estimado de R$ (-valor em moeda-) (-valor por
extenso-), conforme detalhamento a seguir apresentado:

Valor

Lote |Item Descrigao do Servigo Unidade Quant. Global
(R$)

1 1 |Servigos de inspegbes mensais, Més 60 (-valor-)

manutencdo preventiva e corretiva do
sistema de combate a incéndio e panico do
prédio do FORUM DA CAPITAL (Natal/RN)
com area construida de 2.706,62 m?2.

2 |Servigos de inspecdes mensais, Més 60 (-Valor-)
manutencdo preventiva e corretiva do
sistema de combate a incéndio e panico do
prédio SEDE DA SECRETARIA (edificio-
sede do TRE/RN, em Natal/RN) com area
construida de 16.296,83 m?2.

3 |Servicos de inspecées mensais, Més 60 (-valor-)
manutengado preventiva e corretiva do
sistema de combate a incéndio e panico do
prédios do COJE - Centro de Operacgdes da
Justica Eleitoral (Natal/RN) com area
construida de 5.988,70 m2.

4 |Servigos de manutengéo dos extintores de| Unidade 1705 (-valor-)
incéndio com <carga de pd quimico
seco ,classe BC de 4/6 kg, com emissao de
relatérios, conforme definicbes da NBR
12962:2016.

5 |Servicos de recarga dos extintores de| Unidade 1705 (-Valor-)
incéndio com carga de p6é quimico seco,
Classe BC de 4/6 kg.

6 |Servicos de manutengido dos extintores de| Unidade 1050 (-Valor-)
incéndio com carga de agua pressurizada,
10 litros, com emissao de relatérios,
conforme definicdes da NBR 12962:2016.

7 |Servicos de recarga dos extintores de| Unidade 1050 (-Valor-)
incéndio com carga de agua pressurizada,
10 litros.

8 |Servicos de manutengdo dos extintores de| Unidade 475 (-valor-)

incéndio com carga de CO2, de 6 kg com
emissao de relatérios, conforme definicdes
da NBR 12962:2016.

9 |Servicos de recarga dos extintores de| Unidade 475 (-Valor-)
incéndio com carga de carga de CO2, de 6
kg.

10 |Servigos de manutengdo anual de todas| Unidade 440 (-valor-)

as mangueiras de incéndio conforme a
NBR 12779:2009 com emissao de relatério
definido pela referida norma.

11 |Servigos de manutengéo anual dos passa| Unidade 180 (-valor-)
cordas e ganchos: inspegao e manutencao
dos elementos de passa corda instalados
na cobertura do edificio-sede do TRE/RN.

12 | Servigos Especializados para os sistemas Més 60 25.000,00




de combate a incéndio, conforme definido
no subitem 5.9 do Termo de Referéncia
do pregdo eletrbnico mencionado na
Clausula Primeira deste contrato (R$
25.000,00 para 60 meses).

13 |Fornecimento de PECAS para os sistemas Més 60 25.000,00
de combate a incéndio, conforme definido
no subitem 5.10 do Termo de Referéncia
do pregdo eletrbnico mencionado na
Clausula Primeira deste contrato (R$
25.000,00 para 60 meses).

2.2. No valor acima indicado estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execugado do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro
e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

2.3. O valor acima indicado € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos
ao CONTRATADO dependerao dos quantitativos de servigcos e/ou fornecimentos efetivamente
executados.

CLAUSULA TERCEIRA — VIGENCIA E PRORROGACAO

3.1. O presente contrato tera prazo de vigéncia de 5 (cinco) anos, com inicio na data de
assinatura deste instrumento, prorrogavel até o limite de 10 (dez) anos, na forma dos arts. 106 e
107 da Lei n® 14.133/2021.

3.2. A prorrogacgdo de prazo de vigéncia de que trata o subitem 3.1 desta Clausula esta
condicionada ao ateste, pela autoridade competente do CONTRATANTE, de que as condigbes e
0s pregos contratados permanecem vantajosos para o CONTRATANTE, permitida a negociagéo
com o CONTRATADO, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagdo dos servigos tem
natureza continuada;

b) Seja juntado relatério que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagdes de
que os servigos tenham sido prestados regularmente;

c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que o CONTRATANTE mantém
interesse na realizagao do servigo;

d) Haja manifestagdo expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogagao;
e) Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condig¢des iniciais de habilitagao.

3.3. O CONTRATADO néao tem direito subjetivo a prorrogagdo do prazo de vigéncia
contratual.

3.4. A prorrogagao do prazo de vigéncia deste contrato devera ser promovida mediante
celebragao de termo aditivo.

3.5. Nas eventuais prorrogacdes do prazo de vigéncia deste contrato, os custos nao
renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagao
deverao ser reduzidos ou eliminados como condigao para a renovagao.

3.6. O prazo de vigéncia deste contrato nado podera ser prorrogado quando o
CONTRATADO tiver sido penalizado nas sang¢des de declaragao de inidoneidade ou impedimento
de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagéo.

CLAUSULA QUARTA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS




4.1. Os modelos de gestdo e de execugdo e os prazos e condigdes de conclusao, entrega e
recebimento do objeto deste contrato constam no Termo de Referéncia do Pregdo Eletronico
mencionado na Clausula Primeira deste contrato.

4.2. O objeto desta contratacéo sera realizado sob o regime de execucgao indireta, mediante
empreitada por precgo global, nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA QUINTA — SUBCONTRATACAO

5.1. Sera admitida a subcontratagdo do objeto deste contrato, conforme previsto no subitem
4.3 do Termo de Referéncia (Anexo 1 do edital do pregéo eletrobnico mencionado da Clausula
Primeira deste contrato).

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. Os prazos para pagamento ao CONTRATADO e demais condigdes a eles referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia do edital do pregdo eletrénico mencionado na
Clausula Primeira deste contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE DE PRECOS

7.1. Os precgos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um) ano
contado de 23 de agosto de 2024, data do orcamento estimado elaborado pelo CONTRATANTE.

7.2. Apds o interregno de 1 (um) ano, os precos iniciais serao reajustados, mediante a
aplicacdo do Indice Nacional de Pregcos ao Consumidor Amplo — IPCA, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nédo divulgacédo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagard ao CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferencga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

7.5. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

7.8. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

7.9. Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.10. O reajuste podera ser realizado por apostilamento a este contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Sao obrigacbes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de
acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢gbes estabelecidas no Termo de Referéncia do
pregao eletrébnico mencionado na Clausula Primeira deste contrato;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total
ou em parte, as suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes
pelo CONTRATADO;

8.1.5. Comunicar o CONTRATADO para emissao de nota fiscal em relacdo a parcela



incontroversa da execucgdo do objeto, para efeito de liquidagcdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133/2021;

8.1.6. Efetuar os pagamentos ao CONTRATADO, nos valores correspondentes a
respectiva execugdo do objeto, no prazo, forma e condi¢cbes estabelecidos no presente
contrato e no Termo de Referéncia do pregdo eletrénico referido na Clausula Primeira deste
contrato;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sang¢des administrativas previstas na lei e neste
contrato;

8.1.8. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adogéo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo CONTRATADO;

8.1.9. Explicitamente emitir decisdao sobre todas as solicitagcdbes e reclamagdes
relacionadas a execugao do presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execug¢do do
ajuste.

8.1.9.1. O CONTRATANTE tera o prazo de até 30 (trinta) dias para decidir, a contar da
data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo.

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.2. O CONTRATANTE né&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execugido deste contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste contrato e
do termo de referéncia do pregdo eletrébnico mencionado na Clausula Primeira deste
contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execugao do objeto contratado, observando, ainda, as obrigagbes a seguir
dispostas:

9.1.1. Manter preposto aceito pelo CONTRATANTE para representa-lo na execucgao deste
contrato.

9.1.1.1. A indicagdo ou a manutencgao do preposto do CONTRATADO podera ser recusada
pelo CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo o CONTRATADO designar
outro para o exercicio da atividade.

9.1.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal deste contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomendacdes de boa técnica e a legislagédo de regéncia;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal deste contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto
contratado, de acordo com o Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078/1990), bem
como por todo e qualquer dano causado ao CONTRATANTE ou a terceiros, ndo reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento da execugao contratual pelo



CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos (ou da
garantia, caso exigida no edital do pregéo eletrénico) o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.1.6. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou do
fiscal ou gestor deste contrato, nos termos do art. 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133/2021;

9.1.7. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao
deste contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0os seguintes
documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do CONTRATADO;

d) Certidao de Regularidade do FGTS (CRF); e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.8. Responsabilizar-se, em relacdo aos seus empregados encarregados da execugao
dos servigos contratados, pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convencgéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade ao CONTRATANTE;

9.1.9. Comunicar ao fiscal deste contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique durante a execugdo dos servigos
contratados.

9.1.10. Prestar os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos
a respeito da execugao deste contrato;

9.1.11. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.12. Manter durante toda a vigéncia deste contrato, em compatibilidade com as
obrigagcbes assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo no pregado eletrénico
mencionado na Clausula Primeira deste contrato;

9.1.13. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo deste contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116 da Lei n°
14.133/2021);

9.1.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal deste contrato, com a indicagao dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo unico, da Lei n® 14.133/2021);

9.1.15. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
deste contrato;

9.1.16. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, inciso Il, alinea “d”, da Lei n® 14.133/2021;



9.1.17. Apresentar a documentagdo prevista nos subitens 4.15 e 4.16 do Termo de
Referéncia do pregdo eletronico mencionado na Clausula Primeira deste contrato, caso tal
documentagdao nido tenha sido apresentada durante a realizagcdao do referido pregao
eletrénico.

9.2. Por meio da assinatura deste contrato, o CONTRATADO declara conhecer todas as
condig¢bes locais para a execugao do objeto contratado, inclusive as condigcdes mercadoldgicas, e
para o cumprimento das obrigagdes contratuais, e que tem pleno conhecimento das
peculiaridades inerentes a natureza dos servigos a serem executados, assumindo total
responsabilidade por essa declaragcdo. Essa declaragcdo atende, para todos os efeitos legais e
contratuais, a exigéncia prevista no subitem 4.16 do Termo de Referéncia do pregao eletrénico
mencionado na Clausula Primeira deste contrato.

CLAUSULA DECIMA — SIGILO DE INFORMACOES

10.1. O CONTRATADO se compromete, sob pena de responsabilizacao administrativa, civil
e criminal, a:

a) nao revelar, divulgar ou transmitir a terceiros, em hipoétese alguma, informagdes que lhe
forem disponibilizadas pelo CONTRATANTE por forca dos procedimentos necessarios a
execucao do presente contrato, principalmente quando se tratar de informagcdes que possam
acarretar risco a seguranga de ativos corporativos do CONTRATANTE, tais como computadores,
redes e dados, ou que possam comprometer a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da
honra e da imagem de pessoas;

b) ndo permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execugéo
do presente contrato, em qualquer nivel hierarquico de sua estrutura organizacional e sob
quaisquer alegacdes, fagca wuso indevido das informagbes disponibilizadas pelo
CONTRATANTE, as quais devem ser utilizadas estritamente para as finalidades previstas no
presente contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAOQO

11.1. Nao havera exigéncia de garantia para assegurar a execugao contratual, por se
tratar de contratagdo sem adogao do regime de dedicagéo exclusiva de méo de obra.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, o CONTRATADO
que:

a) der causa a inexecugao parcial deste contrato;

b) der causa a inexecugao parcial deste contrato que cause grave dano ao
CONTRATANTE ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execuc¢ao ou da entrega do objeto deste contrato sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacio falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucao deste
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucéo deste contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo a Administragdo Publica previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

12.2. Serdo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragcbes acima descritas as
seguintes sangdes:

a) Adverténcia, nos termos do art. 156, inciso | e §2° da Lei n° 14.133/2021, quando o
CONTRATADO der causa a inexecugao parcial deste contrato, sempre que nao se justificar a
imposi¢cao de penalidade mais grave;



b) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, inciso Ill e §4°, da Lei n°
14.133/2021, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem
12.1 desta Clausula, sempre que nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave;

c) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, nos termos do art. 156, inciso Il
e §§ 5° e 6° da Lei n° 14.133/2021, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f’, “g” e “h” do subitem 12.1 desta Clausula, bem como nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem 12.1 desta Clausula, que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade mais grave.

d) Multa, calculada de acordo com a faixa de percentuais de multas prevista no Termo de
Referéncia do pregéo eletrdbnico mencionado na Clausula Primeira deste contrato;

12.3. A aplicagéo das sangbes previstas neste contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacédo de reparagao integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°, da Lei n°
14.133/2021).

12.4. Todas as sangdes previstas neste contrato poderédo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133/2021).

12.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do CONTRATADO no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimac&do enviada pelo CONTRATANTE (art. 157, da
Lei n® 14.133/2021).

12.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia eventualmente prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133/2021).

12.7. Previamente ao encaminhamento a cobrancga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente do CONTRATANTE.

12.8. A aplicacdo das sangdes previstas neste contrato realizar-se-4 em processo
administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se
o0 procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133/2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracado de inidoneidade para licitar ou
contratar.

12.9. Na aplicagao das sang¢des serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.10. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n° 14.133/2021, ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administragado Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n® 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159 da Lei n® 14.133/2021).

12.11. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sancgbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios
com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em



todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art.
160 da Lei n® 14.133/2021).

12.12. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicagdo da sancgao, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito
do Poder Executivo Federal. (Art. 161 da Lei n°® 14.133/2021).

12.13. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragcédo de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitagido na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

12.14. Os débitos do CONTRATADO para com o CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo CONTRATANTE, decorrentes deste contrato ou
de outros contratos administrativos que o CONTRATADO possua com o CONTRATANTE, na
forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26/2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. Este contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes,
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera o CONTRATANTE providenciar a
readequacao do cronograma fixado para este contrato.

13.3. Quando a nao concluséo deste contrato, referida no item anterior, decorrer de culpa
do CONTRATADO:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancgdes
administrativas; e

b) podera o CONTRATANTE optar pela extingdo deste contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual.

13.4. Este contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o
CONTRATANTE, quando este nao dispuser de créditos orgamentarios para a continuidade da
execugdo contratual ou quando entender que o contrato ndo mais Ihe oferece vantagem.

13.4.1. A extingdo na hipdtese do subitem 13.4 desta Clausula ocorrera na préxima data
de aniversario do contrato, desde que haja a notificagdo do CONTRATADO pelo
CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

13.4.2. Caso a notificagdo da nao-continuidade deste contrato, na hipétese de que trata o
subitem 13.4 desta Clausula, ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a
extingdo contratual ocorrera apds 2 (dois) meses da data da comunicacéo.

13.5. Este contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei n°® 14.133/2021,
bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.5.1. Na hip6tese do subitem 13.5 desta Clausula, aplicam-se também os arts. 138 e
139 da Lei n°® 14.133/2021.

13.5.2. A alteragdo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura empresarial do
CONTRATADO nao ensejara a extingdo deste contrato se ndo restringir a capacidade do
CONTRATADO de concluir a execugao do objeto deste contrato.

13.5.2.1. Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

13.6. O termo de extingado deste contrato, sempre que possivel, sera precedido de:
a) balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;



c) indenizagbes e multas.

13.7. A extingdo deste contrato ndo configura o6bice para o reconhecimento do
desequilibrio econdémico-financeiro, hipdétese em que sera concedida indenizagdo por meio de
termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n°® 14.133/2021).

13.8. Este contrato podera ser extinto caso se constate que o0 CONTRATADO mantém
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo no procedimento
licitatorio ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo deste contrato, ou que deles seja cbdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso 1V, da Lei n® 14.133/2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo se enquadram na Acgéao
JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA NA JUSTICA ELEITORAL (N.D.:
339039.17; 339030.04; 339030.25) e serdao atendidas inicialmente pela(s) Nota(s) de Empenho
n°(s) (-numeragao-).

14.2. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes, caso necessaria, sera
indicada apdés aprovacdo da lei orgcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes. Nessa hipdtese, a autoridade competente do CONTRATANTE devera, no
inicio de cada exercicio financeiro, atestar a existéncia de créditos orgcamentarios vinculados a
contratacdo e declarar que a contratagado permanece vantajosa para o CONTRATANTE.

14.3. E admitida a cessdo de crédito decorrente deste contrato, de acordo com os
procedimentos previstos na Instrugao Normativa SG/SEDGG/ME n° 53/2020.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n°® 14.133/2021 e nas demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢bes contidas na Lei n° 8.078/1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor) e
normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n°® 14.133/2021.

16.2. O CONTRATADO ¢é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado deste contrato.

16.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragado de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacdo da assessoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdétese em que a
formalizagdo do termo aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei
n° 14.133/2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteragao deste contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

17.1. As comunicagbes entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO deverdo ser
realizadas por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade.

17.2. Sao considerados meios de comunicagao formal entre as partes contratantes:

a) correspondéncia via postal com aviso de recebimento ou por telegrama;



b) intimagao ou notificagdo pessoal, provada com a assinatura do representante legal da
parte ou de preposto por ela indicado;

c) mensagem eletrénica (e-mail);
d) mensagem de aplicativo de comunicagao instantanea (WhatsApp ou similar).
17.3. Para os fins previstos nesta clausula, sdo obrigagcdes do CONTRATADO:

a) informar o enderego completo da sede do CONTRATADO, ou da filial encarregada da
execugao deste contrato;

b) informar endereco eletrénico (e-mail) e numero de telefone com aplicativo de
comunicacgao instantanea (WhatsApp ou similar);

c) confirmar o recebimento das mensagens eletrbnicas (e-mail) enviadas pelo
CONTRATANTE, observando o prazo de confirmagdo expressamente indicado em cada
mensagem;

d) confirmar a leitura das mensagens de aplicativo de comunicagdo instantinea
(WhatsApp ou similar) em, no maximo, 6 (seis) horas, devendo a extrapolagédo desse prazo de
resposta ocorrer somente por motivo devidamente justificacdo, ndo podendo essa extrapolagéo
ultrapassar 2 (dois) dias uteis;

e) atender as mensagens de aplicativo de comunicagdo instantanea (WhatsApp ou
similar) no horario das 8h as 18h, em dias uteis, sem que isso implique acréscimo nos pregos
contratados;

f) manter atualizados, durante o prazo de vigéncia deste contrato, o enderego do
CONTRATADO e o enderecgo eletrénico e o niumero do telefone com aplicativo de comunicagao
instantanea a serem utilizados para contatos e/ou comunicagdes entre as partes contratantes.

17.4. Na hipdtese de descumprimento injustificado, pelo CONTRATADO, da obrigagéo de
responder as mensagens eletrénicas (e-mail) e de confirmar a leitura das mensagens de
aplicativo de comunicacido instantanea, sera considerada presumida a cientificagdo do
CONTRATADO a respeito do teor de cada mensagem, uma vez que o enderego eletrénico e o
numero do telefone com o aplicativo de comunicacgéo instantanea foram indicados pelo préprio
CONTRATADO.

17.5. A nado observancia, sem justificativa, por parte do CONTRATADO, das obrigagdes
previstas nesta clausula sera considerada descumprimento contratual. Nessa hipdtese, o
CONTRATADO podera ser penalizada com as sanc¢des administrativas previstas neste
contrato, assegurada a prévia e ampla defesa.

17.6. O CONTRATANTE informara ao CONTRATADO os nomes, enderecgos eletrénicos e
telefones de contato dos setores administrativos e/ou dos agentes publicos do CONTRATANTE
encarregados da fiscalizagcdo da execucdo deste contrato, caso essas informagdes nao
constem do instrumento convocatério da licitagao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — PUBLICACAO

18.1. O CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, e no sitio
eletronico oficial do CONTRATANTE na Internet, em cumprimento ao art. 91, caput, da Lei n°
14.133/2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n® 12.527/2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n°
7.724/2012.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal, Seg¢ao Judiciaria de Natal/RN, para dirimir os
litigios que decorrerem da execucdo deste contrato que n&do puderem ser compostos pela
conciliagao, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133/2021.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento por meio de
certificado digital.



Natal-RN, (-dia-) de (-més-) de 2024.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETOR(A)-GERAL

(-NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DO CONTRATADO-)
Representante Legal
(-RAZAO SOCIAL DO CONTRATADO-)
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CABO NU 120,0mm2.

DO TERRED
05 CABOS TERRA DOS AUMENTADORES

—» ~ HASTE DE TERRA COBREADA ¢ 5/8" x 3.00m.
EXOTERMICA.

° - PONTO DE SOLDA
————— - ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO LEVE INSTALADO APARENTE;
—— —— - CABO DE COBRE NU ENTERRADO A 80cm DO FISO ACABADO.
o — CANA DE NSPEGRO

1 — A MALHA DE TERMA DEVERA SER CONSTRUIDA COM CABOS DE COBRE NO 120 mm3;

2 — AS CONEXOES DA MALHA COM O PARA-RMOS DEVERAO SER EM CABO DE COBRE NO 38 mm2:

3 - AS CONEXOES DOS CABOS DA MALHA E DAS HASTES COM OS CABOS DEVERAO SER EM SOLDA EXOTERMICK

4 — A3 HASTES DE TERRA DEVERAO SER COM NOCLEO DE AGO CARBONO TREFILADO C/ REVESTMENTO DE COBRE
ELETROLITICO C/, NO MINMO 98X DE PUREZA — 5/8°X 3,00 m;

© = A MALHA DEVERK SER ATERRADA A UMA PROFUNDIDADE DE 60om:

@ — TODOS 0S BARRAMENTUS DE TERRA DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERRO SER CONECTADOS A MALHA DE ATERRAMENTO,
VIA BARRAMENTO DA CABA DE EQUALIZAGRO:

7 — A MALHA PROJETADA DEVERA GARANTIR UMA RESISTENGIA DE TERRA MAXMA DE 5 OHMS.

8 — 03 CABOS DE DESCIDA DO SISTEMA SPOA A SEREM INTERLIGADOS A ESTRUTURA DOS PIARES E BALDRAME DA EDIFICACAO
DEVERAO SER CONECTADOS ATRAVES DE CUPS EM AO, CONFORME DETALHE;
© — 08 CABOS DE DESCIDA DO SISTEMA SPDA E PARA-RAOS NAO PODERKO CONTER EMENDAS.

1=

| Fromm

DET-01 DET-02
VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO CONEXAO DOS CABOS C/ A HASTE DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA ESCALA

400mem D 40 COM BTRDITD L DE PRESRD PAM
T e e et
LN
nooooall,
J g o | 'onlwoo%
2B\ ;J : 2
ETQUETA PARA DENTIFIDAGRD
| i,

DET-04
CAXA DE EQUALIZAGRO (LEP/TAP)
ESCALA

DET-03
DETALHE HASTE DE ATERRAMENTO E CAIXA DE INSPEGRO
ESCALA|

NEBLAO DAS ACEQUAGOES ELABCRIADAS PELA FOX ENGDIARA NESTA PRANCHA:
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DETALHE DA CONEXAO DA FERRAGEM T - — S . -
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- = TERINAL ABRED BN ACO GALY. A FOOO0 h=000mmXs3/5" C/ A 200
———— —_— _agmm'ﬁmmmnmm-m
EY ~ SOLDA EXOERMCA EM X"
- = SOLDA EXOTERMIA EM “T*
-] = TERMINAL ATRED He300mn

1 = © SPDA DEVERA SER CONSTRUIDA COM /B0 DE CORRE WU 50.0 mm2;
2 = A CADA 1,50m DEVERK SER FIXADO UM TERMINAL ABFED E GALAFERR 0S FURCS DOS PAWFUSOS, CONFORVE DETALHE
3= 00480 0O SPOA WAD PODERA CONTER EMENDAS.

DET—02
DETALHE DE CAPTOR TIPO FRANKLIN
E-D= MASTRO 6 METROS TELESCOPICO

42 X 2 g R
42 x T2mmt
BUCHA O NMLON
e PRSI B L0 P 0GR
TERUSL ACRED EN AGD GAVANZADO A R, LARGURA
o o [ ——— £ FURD st PARA CIBOS D8
[ —— PRESLIA PABA CADO O HORZONTAL 504 B | = ‘
Py coere oo
= CONECTOR MI-OMR EM BRONZE I
N ESTANADO PARA CONDAO ENTRE
o % oomm' £ VERGALKAO ATE #3/8°
”~ d 480 DE CoBRE MU
Som?
TR N
”I” DA FUGIO € 1 METRO.
spucin roRao (tons SR Lo A0 o
DET-03 x o
0 DETALHE DE FIXAGAO DO CABO E
r!-g‘cw DO CABO NA ALVENARA TERMINAL AEREO EM ALVENAR
- o

RESUNO DAS ADEQUAGOES ELABGRADAS PELA FOX ENGENHARIA NESTA PRANGHA:

R Zacariss Moo
T, SN, Natal




600

83/4"
90’
83/4”

200
03 /4”

TEE
83,/4”

460

®1.1/2"

83,/4"
B.RED.
@1.1/2"x3 /4"
TEE

ADAPT.

707

GIRATORIO

e
E====================================73
EQUIPAMENTO PAINEIS PAINEIS
AR CONDICIADO
//7WPO SPLIT
ARMARIO—"]
T 7500_
2843 |
- | |
VU T dequipaMENTO
gEJ—N1 //f%ECF%EEﬁyADo
Cﬂ‘ A RACK DE
© [EQU\PAMENTOS
< 4
! i 1 i i
I 4 E24N1 1 U| T LJJ>? E1-N1
]
v
o - 3055 _
Y
FQUIPAMENTO
//¢E(§OND()ADO
N~ P
vﬂ
33 EQUIPAMENTO
AR CONDICIADO
- :50(): /T\PO SPLIT
o
. 245,24 : ~~
o — 3800 _
i
7 SALA DO DATA CHNTER
| i S<
PLATA BAIXA
ESCALA 1:50
90°
$1,/2”

Va

Va

~ E2-Nf 1
EQUIPAMENTO O“ )\_4766’71= o
TR0 SPLT 3 460 | CQUPAVENTO o
Y S0y | i ///ﬁTPO SPLIT I
i I
BJ;71,82 o
I
i =
N o
X 1 l §>
N I nj (=
EQMPEGEEngi\\\\ [:fi:] E%
AN
SALA DO DATA CENTER D I
—
) E3N
CORTE AA !
ESCALA 1:50

90"
21.1,/4”
500
21.1/4”
(©) E1-N1

CILINDRO PARA GAS FK—5-1-12

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO, DIGITAL NOTIFIER HONEYWELL

BATERIA PARA A CENTRAL DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO

(O[] DETECTOR DE FUMAGA POR ASPIRAGAO

ED | caixa DO DISUIUNTOR

CB| CB — CHAVE DE BLOQUEIO DE DISPARO DO GAS

\r AM — ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME

SAV — SIRENE AUDIO E VISUAL

PAF*,A — PONTO DE ASPIRAGAO NO AMBIENTE (DETECTOR DE FUMAGA POR ASPIRACAO)
DF*.P — DETECTOR DE FUMAGCA PONTUAL ENTREPISO

DF*.T — DETECTOR DE FUMAGCA PONTUAL ENTREFORRO

BICO DIFUSOR RADIAL 360°

BICO DIFUSOR RADIAL 180°

CONDULETE GALVANIZADO @3/4”

ELETRODUTO GALVANIZADO @3/4”
TUBULACAO CPVC

TUBULAGCAO ACO CARBONO SCH40

I YT RSES

DETECGAO CABO BLINDADO 2 x 1,5mm (LACO PARA DETECTORES E ACIONADORES)
SOLENOIDE CABO PP 2 x 1,5mm
SIRENE FIO FLEXIVEL 1,5mm PRETO E VERMELHO

TUBULAGAO

TUBULAGAO
21/2"

TUBULAGAO
03/4”

21.1/4”

BICO DIFUSOR

BICO DIFUSOR
RADIAL 180°

BICO DIFUSOR
RADIAL 180°

RADIAL 360°

DIFUSOR

DIFUSOR
E3—N1

DIFUSORES
E2—N1

E1—N1

ATENC AO

B ——
_PROJETO AS BUILT

{;ik)Tl\S:

1— MEDIDAS EM MILIMETROS, SALVO QUANDO INDICADO.
2— VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

3— 0S TUBOS PARA O SISTEMA DE EXTINGAO DE INCENDIO SERAO DE AGO CARBONO, SCH 40, SEM ‘
COSTURA, ROSCA NPT, PINTADOS NA COR VERMELHA.
4— AS CONEXOES DEVERAO SER COM ROSCA NPT CLASSE ANSI 300#

5— A REDE DE TUBULAGAO DEVERA SER MONTADA PARA SUPORTAR A PRESSAO DE 25kgf/cm?.

6— ANTES DA MONTAGEM DA REDE, OS TUBOS DEVERAO SER LIMPOS E SUAS REBARBAS REMOVIDAS. ‘
7— PARA COMANDO DO DISPARO ELETRICO DEVERA SER PREVISTO CIRCUITO DE 24VCC/2A.

8— DEVERA SER PREVISTO SINALIZAGAO AUDIO VISUAL PARA O DISPARO DO AGENTE EXTINTOR.

9— O SISTEMA DE REFRIGERAGAO DEVERA SER DESLIGADO PARA O DISPARO DO SISTEMA.
10— O PROJETO FOI ELABORADO CONFORME A NFPA 2001.

11— SINALIZAGAO A SER INSTALADA NO LOCAL J
<> — — — — — — — — — —

PROPRIETARIO |

(/)] TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL — RIO G. DO NORTE |

- ¢ 02 |16/12/20| AS BUILT MARCEL | GABRIEL | FRED | LOCAL \

‘mg 01 [10/11/20| EMISSAO INICIAL MARCEL | GABRIEL | FRED | R. Zacarias Monteiro, S/N, Tirol, Natal — RN \

«{ M [REV.| DATA | DESCRIGAO REALIZ. | VERIFIC. | APROV. |

Qo CLIENTE TITULO \

/ “.2 = SISTEMA DE DETECGAO E |,

E < > ALARME / EXTINCAO POR \

E g ® TRE-RN GAS FK_5_1—12 \

ISOMETRICO DO SISTEMA =8| cfsistemas == e |

O = | rrovEske conTma iMeRNBIO | o) ) ENTER PAULO H. MIOTO PIGARI — CREA 506.186.366—1 ‘\
DE EXTIN (;AO POR GAS o www.cfsistemas.com.br N* DESENHO FOLHA [
SEM ESCALA Tel. +55 16 3516.3800 CFS—432—TRN—EXE—DES-001 \
0S DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO PERTENCEM A CF COM. E SIST.| DATA ESCALA DESENHO 01/04 |

A1 CONTRA INCENDIO LTDA, CONFORME LEI N* 5988 DE 14/12/1973 | 10/11/2020 |INDICADA MARCEL SILVA
841mm x 594mm




- - - - - - - - - - - -
= = CILINDRO PARA GAS FK—5-1-12
b0 | CENTRAL DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO, DIGITAL NOTIFIER HONEYWELL
EQUIPAMENTO PAINEIS PAINEIS
AR CONDICIADO —
[T‘PO SPLIT ’ BATERIA PARA A CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO
DF1.T [mi \ 1 (O[] DETECTOR DE FUMAGA POR ASPIRAGAO
ARMARIO —"]
I CILINDRO : § CD | cAIXA DO DISIUNTOR
ACENTE “—e DF3.P
‘ 3 EXTINTOR § _
! Foomimiz PO . CB CB| CB — CHAVE DE BLOQUEIO DE DISPARO DO GAS
o
\r ‘ g ‘]’ AM — ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
EQUIPAMENTO ! N| —
AR CONDICIADO .
/T\PO S = SAV — SIRENE AUDIO E VISUAL
RACK DE o
/ EQUIPAMENTOS 8 @ PAF*.A — PONTO DE ASPIRAGAO NO AMBIENTE (DETECTOR DE FUMAGA POR ASPIRAGAO)
g\l) -—
< -— @ DF*.P — DETECTOR DE FUMAGA PONTUAL ENTREPISO
- ™ | |
o) @ DF*.T — DETECTOR DE FUMACA PONTUAL ENTREFORRO
©
T) VISTA 1
™ - ESCALA 1: 50 BICO DIFUSOR RADIAL 360°
BICO DIFUSOR RADIAL 180°
37744 _ _ _ 4269,18 —
EQUIPAMENTO DF2.T | b
[%Eo OgE}‘TC‘ADO % CONDULETE GALVANIZADO @3/4”
DF4.P EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO —— ELETRODUTO GALVANIZADO @3/4”
3&81 9 R PR EARe AR CONDICIADO —— TUBULAGAO CPVC
_ ; /T\PO SPLIT Tho emt EQUIPAMENTO
- | i oMb ADO ——— TUBULAGAO AGO CARBONO SCH40
CENTRA DE| ALARM = /T\Po SPLIT
Y DE INCENDIO :
0+ _ ) DETECGAO CABO BLINDADO 2 x 1,5mm (LAGO PARA DETECTORES E ACIONADORES)
Y A mi N I SOLENOIDE CABO PP 2 x 1,5mm
L 4 SIRENE FIO FLEXIVEL 1,5mm PRETO E VERMELHO
~ 1546,67 .
A ‘
_ DETECTOR DE FUMACA 5
8 POR ASPIRACAQ T OIB 1 oo ~ > A i
% [ = QT ol | CILINDRO
8 o CD o AGENTE
8 o S0 8 Ty} EXTINTOR
~N 8 CENTRA DE o) (er)' - F-5—-1-12
\_DETECTOR| DE ALARME DE RACK DE ~ ~ I:I
3681.53 Al FUMAGCA HOR ~ EQUIP AMENTOS TUBULAGAO TUBULAGAO TUBULAGAO
- , — ASPIRAGAD INCENDIO N ™ e Y iy
PLATA BAIXA
ESCALA 1:50 | I B | Y +
BICO DIFUSOR BICO DIFUSOR BICO DIFUSOR
244 _ :5 52’4= RADIAL 180° RADIAL 180° RADIAL 360’
DIFUSOR DIFUSOR DIFUSORES
CORTE BB E3—N1 E2—N1 E1—N1
ESCALA 1:50
§ DF1.T

ATENC AO

(O
o
DF3.P
, $
qff) ‘ .

S — = - - —r -
NOTAS:
1— MEDIDAS EM MILIMETROS, SALVO QUANDO INDICADO.

_PROJETO AS BUILT
2— VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

3— 0S TUBOS PARA O SISTEMA DE EXTINGAO DE INCENDIO SERAO DE AGO CARBONO, SCH 40, SEM ‘
COSTURA, ROSCA NPT, PINTADOS NA COR VERMELHA.

4— AS CONEXOES DEVERAO SER COM ROSCA NPT CLASSE ANSI 300#
5— A REDE DE TUBULAGAO DEVERA SER MONTADA PARA SUPORTAR A PRESSAO DE 25kgf/cm?.
6— ANTES DA MONTAGEM DA REDE, OS TUBOS DEVERAO SER LIMPOS E SUAS REBARBAS REMOVIDAS. ‘
7— PARA COMANDO DO DISPARO ELETRICO DEVERA SER PREVISTO CIRCUITO DE 24VCC/2A.
8— DEVERA SER PREVISTO SINALIZAGAO AUDIO VISUAL PARA O DISPARO DO AGENTE EXTINTOR.
9— O SISTEMA DE REFRIGERAQAO DEVERA SER DESLIGADO PARA O DISPARO DO SISTEMA.
10— O PROJETO FOI ELABORADO CONFORME A NFPA 2001.
11— SINALIZAGAO A SER INSTALADA NO LOCAL

PROPRIETARIO |

§§ (/)] TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL — RIO G. DO NORTE |

g 02 |16/12/20| AS BUILT MARCEL | GABRIEL | FRED | LOCAL ‘

‘mg 01 [10/11/20| EMISSAO INICIAL MARCEL | GABRIEL | FRED | R. Zacarias Monteiro, S/N, Tirol, Natal — RN |

< B [REV.| DATA | DESCRICAO REALIZ. | VERIFIC. | APROV. |

Qo CLIENTE TITULO \

o x

‘|.E SISTEMA DE DETECGAO E x

<& \

> E" > ALARME / EXTINCAO POR x

a ‘\

E E ° TRE-RN GAS FK_5_1_12 ‘\

ISOMETRICO DO SISTEMA =8| cfsistemas == — |

Z © =| "ROTESAC cONTRA INCENDIO |1y, 1A CENTER PAULO H. MIOTO PIGARI — CREA 506.186.366—1 \

DE EXT'NQAO POR GAS < o www.cfsistemas.com.br N* DESENHO FOLRA |

SEM ESCALA ‘$ Tel. +55 16 3516.3800 CFS_432_TRN_EXE_DES_OO1 \‘

OS DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO PERTENCEM A CF COM. E SIST.| DATA ESCALA DESENHO 02/04 |

A 1 CONTRA INCENDIO LTDA, CONFORME LEI N* 5988 DE 14/12/1973  [10,/11/2020 |INDICADA MARCEL SILVA
841mm x 594mm




200
q
R
%l
e
~ FURA DE
ASPIRAGAO a3

FURA DE
#3mm ASPIRAGAO

#3mm

ISOMETRICO DO SSTEMA
DE EXTINGAO POR GAS

- ]
C—————====—============================7°
EQUIPAMENTO . PAINEIS PAINEIS
AR CONDICIADO
[T\PO SPUIT
ARMARIO —]
. 3600 300
PAF3.A ‘
@
FEQUIPAMENTO _>/ i
AR CONDICIADO
/T\PO SPLIT PAF2.A =
. RACK DE
/ EQUIPAMENTOS o
()]
(Q\
A vl
500, _ 2L25 o 2425 _
- — =~ o Y
: EQUIPAMENTO
| @ ! ) AR CONDICIADO
| 4 \< \ = /T\PO SPLIT
PAF1.A =
EQUIPAMENTO %/ ,C\D
AR CONDICIADO oy
TIPO SPLIT
S
- <r
= S o 1 OF
N To)
g O =< g \_DETECTOR DE RACK DE
O FUMAGCA POR / EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTO AN ASPIRAGAO
AR CONDIEIADO i i o
TIPO SPLI
il il e
EQUIPAMENTO A
AR| CONDICIADO
Y O L /T\PO SPUIT
O H  DETECTOR DE FUMAGA
.~ POR ASPIRAGAO Y ' 1
i | i 1 =
o PLATA BAIXA CORTE CC
o ESCALA 1:50 ESCALA 1:50
v
AN

S — = - - —r
’,NOTAS:

CILINDRO PARA GAS FK—5-1-12

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO, DIGITAL NOTIFIER HONEYWELL

BATERIA PARA A CENTRAL DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO

(O[] DETECTOR DE FUMAGA POR ASPIRAGAO

ED | caixa DO DISUIUNTOR

CB| CB — CHAVE DE BLOQUEIO DE DISPARO DO GAS

\r AM — ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME

SAV — SIRENE AUDIO E VISUAL

@ PAF*,A — PONTO DE ASPIRAGAO NO AMBIENTE (DETECTOR DE FUMAGA POR ASPIRACAO)

@ DF*.P — DETECTOR DE FUMAGCA PONTUAL ENTREPISO

@ DF*.T — DETECTOR DE FUMAGCA PONTUAL ENTREFORRO

BICO DIFUSOR RADIAL 360"
BICO DIFUSOR RADIAL 180"

=
% CONDULETE GALVANIZADO @3/4”

—— ELETRODUTO GALVANIZADO @3/4”
—— TUBULAGAO CPVC

—— TUBULAGAO AGO CARBONO SCH40

DETECGAO CABO BLINDADO 2 x 1,5mm (LACO PARA DETECTORES E ACIONADORES)
SOLENOIDE CABO PP 2 x 1,5mm
SIRENE FIO FLEXIVEL 1,5mm PRETO E VERMELHO

TUBULAGAO

TUBULAGAO
21/2"

TUBULAGAO
03/4”

21.1/4”

BICO DIFUSOR

BICO DIFUSOR
RADIAL 180°

BICO DIFUSOR
RADIAL 180°

RADIAL 360°

DIFUSOR

DIFUSOR
E3—N1

DIFUSORES
E2—N1

E1—N1

ATENC AO

1— MEDIDAS EM MILIMETROS, SALVO QUANDO INDICADO.

_PROJETO AS BUILT
2— VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

3— 0S TUBOS PARA O SISTEMA DE EXTINGAO DE INCENDIO SERAO DE AGO CARBONO, SCH 40, SEM ‘
COSTURA, ROSCA NPT, PINTADOS NA COR VERMELHA.

4— AS CONEXOES DEVERAO SER COM ROSCA NPT CLASSE ANSI 300#

5— A REDE DE TUBULAGAO DEVERAA SER MONTADA PARA SUPORTAR A PRESSAO DE 25kgf/cm?.

6— ANTES DA MONTAGEM DA REDE, OS TUBOS DEVERAO SER LIMPOS E SUAS REBARBAS REMOVIDAS. ‘
7— PARA COMANDO DO DISPARO ELETRICO DEVERA SER PREVISTO CIRCUITO DE 24VCC/2A.

8— DEVERA SER PREVISTO SINALIZAGAO AUDIO VISUAL PARA O DISPARO DO AGENTE EXTINTOR.

9— O SISTEMA DE REFRIGERAGAO DEVERA SER DESLIGADO PARA O DISPARO DO SISTEMA.

10— O PROJETO FOI ELABORADO CONFORME A NFPA 2001.
11— SINALIZAGAO A SER INSTALADA NO LOCAL

PROPRIETARIO |

(/] TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL — RIO G. DO NORTE |

g 02 [16/12/20] AS BUILT MARCEL | GABRIEL | FRED [LOCAL |

‘m g 01 [10/11/20| EMISSAO INICIAL MARCEL | GABRIEL | FRED | R. Zacarias Monteiro, S/N, Tirol, Natal — RN |

< B [REV.| DATA | DESCRICAO REALIZ. | VERIFIC. | APROV. \

Qo CLIENTE TITULO \

o x

‘|. = SISTEMA DE DETECGAO E !

E < > ALARME / EXTINGAO POR |

= x

E o e TRE-RN GAS FK=5—1-12 \

‘z w CfSISte| NASs RESPONSAVEL ‘
© =| "hOTERC COMTRAINCRNDIO |5, TA CENTER PAULO H. MIOTO PIGARI — CREA 506.186.366—1 \
< %) www.cfsistemas.com.br N° DESENHO FOLHA w“
0S DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO PERTENCEM A CF COM. E SIST.| DATA ESCALA DESENHO 03/04 |

A 1 N\ CONTRA INCENDIO LTDA, CONFORME LEI N* 5988 DE 14/12/1973  [10,/11/2020 |INDICADA MARCEL SILVA
841mm x 594mm




A1

841mm x 594mm

DIAGRAMA DE INTERLIGACAO

CAIXA DO DISJUNTOR

MON

DISCADOR

SMS

NEG

+12

COVERSOR
DC/DC

12V

24

E/ESDA VLF-250

8|9 19

20

K1

12

11

14

12
11
14

A1

A2

Q1

A A
220V ca

_ |47RQ |
\ FMM-101 DF2.T DF1.T
LAGO LAGO
b >
B Y R R R _ TB7 CB1
™
C TB10| + | - | TB13 | A+ | A- Q A+ . =
< | NIEIRE
N - ¥ =2
NO 5 A (vm)- z
_ TB6
S |
CENTRAL NFS-320 g At
TB1 R A- i
H —
5 |
- X
T T NUP cé A-H

\— J1

T
| J6 J8 RJ45

—

GATEWAY MODBUS

BMNEL DE DETECCAO E COMBATE INCENDIOJ

TB8 (NAC2)

ERL

AM1

DF4.P

DF3.P

CILINDRO PARA GAS FK—5-1-12

(O[] DETECTOR DE FUMAGA POR ASPIRAGAO

ED | caixa DO DISIUNTOR

AM — ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA

SAV — SIRENE AUDIO E VISUAL

BICO DIFUSOR RADIAL 360°

BICO DIFUSOR RADIAL 180°

CONDULETE GALVANIZADO @3/4”

ELETRODUTO GALVANIZADO @3/4”
TUBULACAO CPVC
TUBULAGCAO ACO CARBONO SCH40

@t WO E = E

CB — CHAVE DE BLOQUEIO DE DISPARO DO GAS

DE ALARME

DF*.P — DETECTOR DE FUMAGCA PONTUAL ENTREPISO

DF*.T — DETECTOR DE FUMAGCA PONTUAL ENTREFORRO

>0 | CENTRAL DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO, DIGITAL NOTIFIER HONEYWELL

BATERIA PARA A CENTRAL DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO

PAF*,A — PONTO DE ASPIRAGAO NO AMBIENTE (DETECTOR DE FUMAGA POR ASPIRACAO)

DETECGAO CABO BLINDADO 2 x 1,5mm (LACO PARA DETECTORES E ACIONADORES)
SOLENOIDE CABO PP 2 x 1,5mm
SIRENE FIO FLEXIVEL 1,5mm PRETO E VERMELHO

TUBULAGAO

TUBULAGAO
21/2"

03/4”

BICO DIFUSOR
RADIAL 180°

DIFUSOR
E3—N1

BICO DIFUSOR
RADIAL 180°

DIFUSOR
E2—N1

TUBULAGAO

BICO DIFUSOR

21.1/4”

RADIAL 360°

DIFUSORES
E1—N1

ATENC AO

’,NOTAS:

2— VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

11— SINALIZAGAO A SER INSTALADA NO LOCAL

1— MEDIDAS EM MILIMETROS, SALVO QUANDO INDICADO.

—
_PROJETO AS BUILT

3— 0S TUBOS PARA O SISTEMA DE EXTINGAO DE INCENDIO SERAO DE AGO CARBONO, SCH 40, SEM
COSTURA, ROSCA NPT, PINTADOS NA COR VERMELHA.
4— AS CONEXOES DEVERAO SER COM ROSCA NPT CLASSE ANSI 300#
5— A REDE DE TUBULAGAO DEVERAA SER MONTADA PARA SUPORTAR A PRESSAO DE 25kgf/cm?.
6— ANTES DA MONTAGEM DA REDE, OS TUBOS DEVERAO SER LIMPOS E SUAS REBARBAS REMOVIDAS.
7— PARA COMANDO DO DISPARO ELETRICO DEVERA SER PREVISTO CIRCUITO DE 24VCC/2A.

8— DEVERA SER PREVISTO SINALIZAGAO AUDIO VISUAL PARA O DISPARO DO AGENTE EXTINTOR.

9— O SISTEMA DE REFRIGERAGAO DEVERA SER DESLIGADO PARA O DISPARO DO SISTEMA.
10— O PROJETO FOI ELABORADO CONFORME A NFPA 2001.

CONFERIR TODAS AS

MEDIDA EM OBRA

PROPRIETARIO

TRIBUNAL REGINAL ELEITORAL — RIO G. DO NORTE

02 |16/12/20| AS BUILT MARCEL | GABRIEL | FRED [ LOCAL
01 [10/11/20| EMISSAO INICIAL MARCEL [ GABRIEL| FRED |R. Zacarias Monteiro, S/N, Tirol, Natal — RN
REV.| DATA | DESCRIGAO REALIZ. | VERIFIC. | APROV.
CLIENTE TITULO
SISTEMA DE DETECGAO E
> ALARME / EXTINCAO POR
. GAS FK—5—-1-12
cfsistemas = e
PROTESRO CONTRA INGENDIO | )\ TA CENTER PAULO H. MIOTO PIGARI — CREA 506.186.366—1
www.cfsistemas.com.br N° DESENHO FOLHA
Tel. +55 16 3516.3800 CFS—432—TRN—EXE—DES—-001

OS DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO PERTENCEM A CF COM. E SIST.

CONTRA INCENDIO LTDA, CONFORME LEI N* 5988 DE 14/12/1973

DATA
10,/11,/2020

ESCALA
INDICADA

DESENHO
MARCEL SILVA

04 /04
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Rua Rui Barbosa

AN TR AT AR RGN
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e

ciRcULAGAD
3 as

"

PRI B 1 2R

QUADRO DE ESQUADRIAS

3

o
NOME LARGURA

3 213/284 o5
P3 080 e
P4 0.70 o %3
L [ rrevo/vom) B o]
P8 0.80 MAD. LAM/CX. 1Som Py = b4
P7 080 MAD. LAML/CX. 10om = 3
] 0.80 1.80 MAD. LAM./CX. 100m = | ria

Py 130 210 ALLMNO PRETO ssE

PO 1.0 230 ALLMINIO PRETO @0 ‘“

LI ) 23 [A#w Prero/vomo| oc aro |«

TOTAL.

paEA Ny a2t

PASRIO VD, "M AT} MEDDAS TN

@ PAVIVENTAGRO ALFALTICA

WNELAS — (MATERIL: ALLMING PRETO E VIDRD)
NOME LARGURA ATUM PEMORL TR0 QUANT.
140 140 080 BASCULANTE —
[ 07 [180/210]  BAscuaE 1 1| H
St T om | weam | Tribunal Regional Eleitoral-RN
o ' ' ' ' CARTORIO
e T - )é@ - A@ @@ * PLANTA BAIXA - SUBSOLO HARCON
410 318 2.10+0.20 “-:’ DE ‘m- - Escala 1/100 AREA CONSTRUIDA: 941.94 m2 INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS ANDARES LTDA.
e ————— ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS INTERNOS (LEGENDA) RIS ol o.5401/001-08 . BT, T4 ~ WA
comecs PISO PAREDE TETO
3 W [ ) ; = - T.R.E. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
: I‘: m::: (DWMEW'ME 0BS.: AS DMSORWS SERAD EM GESSO ACARTONADO TIPO DRY—WALL mm
S 100 oxitom (@ PORCELANATO PORTOBELLO, CASA BEGE, 30K30 cm \V/ TNTA LATEX PVA SOBRE MASSA CORRIDA [1] ForRO EM FIERA MINERAL A BT 3/ THGL — WAA/tH
2 (3 CERAMICA PORTDBELLD, BALI BONE, 30330 cm ﬁmmlmﬂu—mmzm [Z] TINTA LATEX PVA SOBRE MASSA CORRIDA SOBRE LA
| NOME | Lo | ":1:'- !‘l:' (@ GRANIO POUIDO G/ DETALHE ANTI-DERRAPANTE (APICOADO) memmwmn:g»mMA [3] FoRrRO EM PVC TIPO COLMEW NA COR PRETA EoEEE T T
e ® DAETSto Bt o oGLES G/ cones Wi e e Lo b e B ki M 5 A5 SO Som ST
a1 : (©) PAVIVENTAGKO EM PARALELEPIPEDO anum(mmmm [5] NTA PvA SOBRE REBOCO LISO
T @ ovemoo kseemo cou ame FLSTIA (125125 7/ CERNIICA RORTORELLD BRANCD (10x10 am) PISO A TETO TR ChLSNERADLS SrT-reATE Notee 222




CORTE AA'

Escala 1/100

DETALHE 05 DETALHE 06 DETALHE 07
CORTE BB' rorrocoLvEn PARA-CORPO PINGADEIRA
Escala 1/100 Escala 1/10 Escala 1/20 Escala 1/05
CORTE CC'
Escala 1/100
\ i :
1 ] : ﬁ T 9]
A 0 = O, L i,

[F—

ACESSO DE VEICULOS

SECCAO - 01
Escala 1/50

Tribunal Regional Eleitoral-RN

CARTORIO

T.I7.[E. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

PROJETO DE ARQUITETURA

I 05/
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

INST. COMBATE INCENDIO—SUBSOLO
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PLANO GERAL INCENDIO-GUARITA

INCENDIO

000000

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

INST. COMBATE INCENDIO—TERREO

I I | 02
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ESQUEMATICO COMBATE INCENDIO

LEGENDA
— ((mi O @]
A INCENDIO 0) e) e}
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ESQUEMATICO COMBATE INCENDIO
4 [ [
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OBS: Piso com um quadrado de 1m de lado em cor Ama-
P Som,m auadrado de 1 dejado em g

NIVEL PISO |
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~ TERMWL AZRED BN AGD BALV. A FOGO WeS0OrmXSS3/s" C/ A 200y ESCALA 1/100

- CAmD 0k coere b st 100 A EIFICAGAD ATRAS DX TERGWL
+ - S0UK BOERMCA M X
w - SOLMA DOERMA BY T

= TERMMAL ASFED H=300mn

1 = O SPDA CEVERK SER CONSTRUDA COM CGD D COBRE NU 50,0 rewd,
2 - A CADA 1,50m DEVERK SR FIXADO UM TERMAL AZRED £ CALAFETAR OS FLROS DOS PARARISOS, CONFORME DETALHE:
3 -0 Q0 00 SPOA WA PODERK CONTER EMENDAS.

BUCHA DE NYLOW E FURD 8mm
1000 H=300ne X 00N FAGRO I S CoE e A
'CONECTOR MIN-GAR EN BRONZE
ESTAMWD0 PARA o
Some' £ VERGALHIO ATE o3/8° I
y o

NOTAS:
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QUADRO DE ESQUADRIAS

QUADRO DE AREAS POR SETOR PORTAS
RES. INGENDIO ( COMPARTIMENTACAO DO GALPAO ) NOME|LARGURA| ALTURA MATERIAL TIPO QUANT]
SETOR INFORMATICA (URNAS ELETRONICAS) | 2.976,25 m* P1| 0% | 210 MADEIRA DE GIRO 08
SETOR ALMOXARIFADO/PATRIMONIO | 126074 me P2 | 0% | 210 CORTA- DE GIRO 02
HALL/ACESSO (ESCADA E RAMPA) | 193.84m P3 1.60 210 Foco DEGIRO/2FLS | 01
TOTAL | 443083 m P4 2.00 210 |AGO GALVANIZAD DE GIRO/2FLS | 01
Ps | 090 | 210 | ALUMINIOVIDRO |  DEGIRO 02
Pe | 200 | 210 |wmADERACIVISOR]  vALEVEM | 03
p7 | 160 | 210 |wabERAC/viSOR|  varEvEM | 02
P8 | 500 | 265 [AGO GALVANIZAD] DEGIRO/2FLS | o1
TOTAL 20
JANELAS
NOME [LARGURAJALTURAJPEITORI]  MATERIAL TPo__ Jauant]
| so0 | 1es | 327 BASCULANTE |17
w2 | 200 | 120 | 090 [SiReonenior| oE correr | 16
JA3 3.00 1.20 0,90 DE CORRER 17
JA4 2.00 0.97 1.13 DE CORRER 04

Obs.: ABERTURA DA JA1 ATRAVES DE ALAVANCA E HASTE ATE 1,40m DO PISO

COBOGOS
Nome[LarcURAJaLTURAJPEITORIL]  maTERIAL | TiPo_Jauan
ct| 100 | oso[ 160 | cmento [ veneziano| o2

TOTAL 05

PL. SITUACAO

SEM ESCALA

= = DESCARG *¥

1Tt

PADRAD MOD. "A0" (ABNT)— MEDIDAS 11B9x841mm

I 1| I PROJEGAC DA MARGURSE METALIGA
QUADRO DE AREAS
[ 1 1.0 - AREAS PROJETO ORIGINAL
1.1 - CONST. PAVTO. TERREO DO GALPAO 3.106,37 m*
H H 1.2 - CONST. MEZANINO DO GALPAO 769,59 m*
- —_— —_— —— CCONSTRUIDA TOTAL DO GALPAO 3.878.96 m*
F = = = = = - = | 75CONST. GO CENTRO DE TRENAVENTO S
1.4 - CONST. DO AUDITORIO (TERREO) 607,80 m?
1.5 - CONST. AREA TECNICA DO AUDITORIO 83,90 m?
CONSTRUIDA TOTAL DO AUDITORIO 691,70 m*
PLATAFORMA 1.6 - CONST. DO BLOCO DE APOIO 230.35 m*
ESH 1.7 - CONST. DO DEPOSITO 294,15 m*
AL 1.8 - CONST. DA PORTARIA 1221 m*
1.9 - CONST. DO CASTELO D'AGUA 8.55m*
L 4 1.10 - CONST. DA CENTRAL DE GAS 9.37 ¢
Q- IR - BN - SR __e_ . &
, 4 CCONSTRUIDA ORIGINAL TOTAL DO COJE 5.679,70 m?
| 2. AREAS PROJETO REFORMA / AMPLIAGAO COJE 2021
DR 2 sn?!‘AT ‘ 2.1 - CONST. MEZANINO GALPAO (AMPLIAGAO) 554,87 m*
y 2.2 - CONST. PLATAF. ELEVATORIA (AMPLIACAO) 3,06 m?*
2.3 - CONST. ESCADA METALICA (AMPLIAGAO) 9,87 m*
m ——— 2.4 - CONSTR. CARGA/DESCARGA (EXTERNA) 21,00 m*
H.l BN ALVERA, 2.5 - CONSTR. HALL CARGA/DESCARGA (REFORMA) 48,00 m*
d 2.6 - CONSTR. DEPOSITO MAT. LIMPEZA/JARDIM (AMPLIAGAO) | 13,74 m?
I i 2.7 - INTERVENGAO RELOCAGAO ESTANTES (PORTA-PALETES| (*) 58,00 m*
v SUE 2.8 - INTERVENCAO ADEQUAGAO SETORES DE TESTE **) 377,00 nv?|
— | S i A = 682,58 m2 AREA TOTAL PROJ. REFORMA/AMPLIAGAO COJE 2021 1.085,54 m*
#PAREDE EM DRY-WALL. 3. AREA PROJETO READEQUAGAO DE ACESSIBILIDADE
= 3.1 - AREA EXTERNA (calgadas, rampas, escadas, estacionamento)| 2.199,03 m?
3.2 - AREA DO AUDITORIO 566,54 m*
. =i =i =i AREA P/ 3.3 - AREA DO CENTRO DE TREINAMENTO 171,58 m*
PORAQ METAXCO | — o — — — -1
e o o Comwan | = | | 5 I EMPILHADEI 3.4 - AREA DO GALPAO DAS URNAS (térreo & mezanino) 413,66 m?
= ] i ‘ z x & . 0 ] d AREA TOTAI: READEQUAGAO DE ACESSIBILIDADE 3.350,81 m?)
CIR ULM 'OBSERVACOES: _
A = 3600'm2 = > SETOR| DE (*) 58,00 m? representa a érea de intervengao no SUE
o 4 o w0 - 3 \M (2] 8_ & JIESTESIS N () 377,00 " ropreserta 55% da area lal o5 seloros 1,2 63 (81,76 )
[T T 0 &%
PR — ' o
]
|| e conmm
L - T
] [ |
' PORTAO METALIOO
DEP. DA SEPAT == R _Df DEPGSITO DE
R ! ® INFORMATICA A
175,00m2
L e T CENTRO DE OPERAGOES
A 2 m2
< DA JUSTICA ELEITORAL
a
2 L W W W o NATAL/RN
O Jyge—
S o, e DL L Pl {
< | T T i prTYYS o o R P E——r =T = 1 ] —
(@] e = e - ) -
= = i
I J (525) F g'EﬂPcAO H L
5 S oS e 77 22 3m2 C.P.D.
[ [T} & A20,31m2 QFICINA OFICINA {7
e ENTO REFEITORIO \ - c v frshrome A=34.70m2
2| | [ A=13.04m2 Am260.72m2 3 s 1\ I ,
COZINHA
A=14.23m2 IC 0 e [PV DEPGSITO é
Am2440m2
J = - - M- , ) =~ — = ]
CALCADA Lo CALCADA
o 4 P oE mERTAl
N JARDIM arquitetura
AN PASSARELA @
T.R.E. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
4 ASSUNTO
PROJETO DE ARQUITETURA
REFORMA E AMPLIAGAO
LOCAL " RUA DA TORRE, S/N, TIROL — NATAL/RN ] °™ NovemBRo,/2021
QUADRO DE AREAS POR SETOR | LEGENDA REFORMA (ALVENARIAS) ESC 1/1 OO RESPONSAVEL TECNICO CO-AUTOR
( COMPARTIMENTAGAO - TERREO ) | A CONSTRUIR [ 1
SETOR INFORMATICA (URNAS ELETRONICAS) [ 1.933,11 m? ADEMOLR e oS UE SO o UKNER OLVEIRA DE MELO
A PERMANECER
SETOR MATERIAIS/PATRIMONIO 1.095,53 m? o TRIUNAL ELEITORAL RESIONAL
HALL/ACESSO (ESCADA E RAMPA) 96,37 m?
TOTAL 3.125,01 m*
PRANCHA

“ONPURTAGRO (PAV. TERREO E MEZANINO), QUADROS E PL. SITUAGAO
COUE YANI/JORO PAULO 1/100
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QUADRO DE AREAS POR SETOR RES. INCENDIO
( COMPARTIMENTAGAO DO GALPAO )

SETOR INFORMATICA (URNAS ELETRONICAS) | 2.976,25 m*

'SETOR ALMOXARIFADO/PATRIMONIO | 126074 m®
HALL/ACESSO (ESCADA E RAMPA) | 19384 m:
TOTAL | 443083 m®

PROJEGAD DA MARQUISE METALICA

e B S I —— —e——————r————————— T **5**"***5**"’**5**"'**5**"
| \
| \
®
| | QUADRO DE ESQUADRIAS
| | PORTAS
+ NOME|LARGURA | ALTURA MATERIAL TIPO [QUANT]|
P ow [ 20 | womm oeoro | o
j 7| om0 | 20 | comn oearo | 02
] T T P3 160 210 FOGO DEGIRO/2FLS | 01
| | P4 | 200 | 210 |AcO GALVANIZAD DE GIRO/2FLS | o1
‘ ‘ P5 0.90 2.10 ALUMINIO/VIDRO DE GIRO 02
@ e =3 P& 2.00 2.10 IMADEIRA C/ VISOR| VAI-E-VEM 03
| | 77 | 160 | 210 |wADERACIVISOR| vaiEvEm | 02
‘ | P8 5.00 265 ACO GALVANIZAD(] DE GIRO/2FLS 01
| i TOTAL 20
] [ ARMAZENAMENTO DE URNAS NS
MEZANINO NOME |LARGURA[ALTURA|PEITORIL|  MATERIAL TIPO UANT]
A= 542,96 m2 JA1 5.00 1.88 327 BASCULANTE 17
[ | L ‘ w2 | 200 | 120 | 080 |aruimoesior| oE correr | 16
JA3 3.00 1.20 0,90 DE CORRER 17
‘I@ | | 200 | oo | 1w o correr | o4
‘ ‘ Obs.: ABERTURA DA JA1 ATRAVES DE ALAVANCA E HASTE ATE 1,40m DO PISO
1 Il T I COBOGOS
‘ ‘ oM [LaRGURAJaLTURAJPEITORI]  maTERIAL | TP Jauant]
o] w | os] w0 | omento | venezmwo] oz
B B d | | 4 m e TOTAL 05
| \ ~
lo — — \ CENTRO DE OPERACOES
} - [P } DA JUSTICA ELEITORAL
— — NATAL/RN
SALA SALA MULTI-USO
MULTZVso
| ] | |
| \
® |
| L L L . |
| |
Dl —
oo e cerse ’ ’ A — | —
e = = | BRI gy "
) - T~ rsasomz
SALA MULTI-USO SALA TECNI SHA L, }
RAMPA ‘
A=B6.00m2
o —6 ® @ | B—— e ey f,ff_-]
RAMPA (}=9.84%)
s e - T.R.E. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
I e [ romecomneone PROJETO DE ARQUITETURA
REFORMA E AMPLIAGAO
-_— ]y — — MEZANINO 0% RUA DA TORRE, 5/N, TIROL — NATAL/RN [P Novemsro/2021
QUADRO DE AREAS POR SETOR RESPONSAVEL TECNICO CO-ATOR
(COMPARTIMENTAGAO - MEZANINO) ESC. 1/100
SETOR INFORMATICA (URNAS ELETRONICAS) | 1.043,14 m? P N P N N
SETOR ALMOXAREADOIPATRIOND T LEGENDA REFORMA (ALVENARIAS) = L ELETOU RESOR
A CONSTRUIR
HALL/ACESSO (ESCADA E RAMPA) 102,93 m? R DEVOLR
TOTAL 1.311,28 m? A PERMANECER

PADRAD MOD. "A0" (ABNT)— MEDIDAS 11B9x841mm

E A_BAIXA — MEZANINO E QUADROS DE ESQUADRIAS E AREAS
COJE—implantacdo | YANI/JOXO PAULO 1/100 02 /05
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LEGENDA:

TEXTURA ACRILICA TIPO IBRATIN-PERMALIT NOBRE 222
COR: B—0206B — ISTAMBUL

TEXTURA ACRILICA TIPO IBRATIN-PERMALIT NOBRE 222
COR: H-0384B — NAPOL

TSN o mmmmessssnen, cuswescowrero TEXTURA ACR"JCA TIPO_IBRATIN-PERMALIT NOBRE 222
YYYYYYYYYYYYYY COR: A-0527A — ACACIA
\&/ PAINEL DE ALUMINIO, TIPO ALUCOBOND, COR ACACIA (IBRATIN)

\ \ W ESQUADRIA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO COM VIDRO FUME

W COLUNA EM ALVENARIA PINTADA C/ ESMALTE SINTETICO
COR PRATA FOSCA

\¢/ FRISO EM PERFIL "U" 10mm DE ALUMINIO PRETO

W CORREMAO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO PINTADO C/
ESMALTE SINTETICO COR PRATA FOSCA

W ESQUADRIA EM ALUMINIO PRETO E VIDRO INCOLOR BASCULANTE

W PORTAO DE FERRO PINTADO C/ ESMALTE SINTETICO NA
COR CINZA MEDIO

MULTI-USO
—

Escala 1/100

TELHA TERMO-ACUSTICA
rrrrrrrrrrrrrr

RUFO EM CONGRETO
DETALHE 10

77 A\ Vo CENTRO DE OPERACOES
[] 1 [] [T VA VI A A DA JUSTICA ELEITORAL
,,,,, I | B I | | NATAL/RN
e ~
%
et %
VIGA PERFIL EMU DEP. DE URNAS 03 E CIRC. DEP. SETOR ALMOX. (|| DEP. SETOR PATRIM.
ORTE AA'
Escala 1/100
T v T v X v K VF X
\ TERRA
‘ ‘ arquitetura
) W A Vi i it % Vi) T.R.E. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
= PROJETO DE ARQUITETURA
p p P p p > > - REFORMA E AMPLIAGAO
% i%;}% 7 LOCAL " RUA DA TORRE, S/N, TIROL — NATAL/RN ™™ Novewsro/2021
= 7 / 'RESPONSAVEL TECNICO CO-AUTOR

JOSE CARLOS DE SOUZA ER OLIVEIRA DE MELO
ARQUITETO E URBANISTA — CAU A98482-5 URBANISTA — CAU_ A76748-8

FACHADA LESTE _——

Escala 1/100
CONTEODO CORTES AN o BB', FACHADAS LESTE o SUL PRANGHA
COJE—REF—ACESS.dwg YANI/JORO PAULO] 1/100 °3/ 05

FAULKN
ARQUITETO E
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DETALHE ABRIGO PARA HIDRANTE

— TAMPA DE FERRO FUNDIDO ( 40x60 cm)

~ BASE DE CONCRETO

 ALVENARIA DE TIJOLOS COM REBDCO

~ TAMPAD STORZ EM LATAO 63mm C/ CORRENTE
~ ADAPTADOR STORZ 63463mm EM LATAD

- VALLA GLORD 45%21/2"

~ TUBO DE FERRD GALVANIZADO ® 63 mm

~ DRENO COM BRITA N° 2

— CORRENTE PARA FIXAGAQ DA TAMPA
~ COTOVELO 80' Fe* @ 2 1/2°

[ERCRCRSNCRCRCRORCRSY

s
b o 1 -
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

ABRIGO P/ MANGUEIRA (HIDRANTE) EMBUTIR

SEM ESCALA
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Fe21/2

ISOMETRICO DA BOMBA

SEM ESCALA

CONVENGOES

@ - AvEnsRA
@ - ADAPTADOR STORZ B53x640mm

@ - NANGUERA DE FIBRA SNTETA £
RRACHA VULCANZADA 840mrm

@ - wE0 Fet 8 03 m
® - TRINCD GRATORIO QU TIFO LINGUETA
® - REGISTRO ANCULAR GLOBO 45" 8 63 mm
@ - NPLE FiG! 8 63 mm

~ CAIXA METAUA EM CHAPA. 415 USG
PNTADA EN VERELHO

@ - ESGHCHO SWPLES JATQ SOLDO, REQUNTE FXo
@ - CESTO MOVEL PARA NANGUEIRA

@ - ALETAS PARA VENTILAGED

@ - INSCRIGAO "INCENDIO"

@ - CHAVE PARA CONEXRO STORZ

TODA TUBLLAGAO E DENAIS ACESSGRIOS EXPOSTOS DEVEM SER IDENTIRCADOS
©) TUBULACAD, TINTA ESALTE VERNELHO
5) VALVILAS ETC.: TNTA ESMALTE VERMELHO

2 supoRTes
TUBULAGAO VERTICAL:

DEVE TER SUPORTE DE 2.0m EM 2,0m
TUBULAGAO HORIZONTAL: SUPORTE A CADA 5,0m
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ANEXO F

Relatério de comissionamento e de inspegdo periddica do sistema de hidrantes e mangotinhos

Logradouro publico:

N.2. Complemento:

Bairro: Municipio: UF: RN

Proprietario: e-mail: Fone: ( )

Responsavel pelo uso e-mail: Fone: ( )

Responsavel Técnico:

Ndmero do registro do profissional: e-mail:
Fone: ()

Uso, divisdo e descrigdo:

1. HIDRANTES/MANGOTINHOS: Sim Néo
11 O sistema de hidrantes/mangotinhos atende ao leiaute da edificagdo conforme projeto técnico aprovado?

1.2 Todos os compartimentos estdo protegidos por hidrantes/mangotinhos?

13 Os hidrantes/mangotinhos estdo instalados na posi¢do correta, conforme projeto técnico aprovado?

1.4 Os hidrantes/mangotinhos estdo desobstruidos e sinalizados conforme a IT n° 20?

1.5 Os hidrantes/mangotinhos estdo sem vazamentos?

1.6 As mangueiras de incéndio estdo em bom estado de conservagdo e possuem as demarcagdes de certificagdo?

1.7 Os abrigos estdo de acordo com os parametros da IT n2 22?

1.8 Os abrigos possuem os equipamentos necessarios (esguichos e chaves de mangueiras)?

2. CONJUNTO BOMBA DE INCENDIO (Bomba + Motor + Painel de controle e partida). Sim N&o
2.1 A bomba de incéndio estd adequadamente instalada?

2.2 Existe bomba "joquey" instalada? Caso positivo, a mesma esta adequadamente instalada?

2.3 A bomba de incéndio esta em compartimento protegido contra o fogo?

2.4 A bomba de incéndio estd em compartimento sem acimulo de materiais combustiveis?

2.5 A bomba de incéndio esta sem vazamentos? (teste)

2.6 A bomba de incéndio estd instalada com vaz@o e pressdo de acordo com projeto técnico aprovado?

2.7 Os mandmetros e pressostatos estdo em boas condigdes e funcionando corretamente?

2.8 As valvulas de bloqueio (exceto no cabegote de testes, se houver) estdo travadas na posi¢gdo completamente

2.9 A fixagdo da bomba de incéndio estad adequada?

3. TUBULAGCAO Sim N3o
3.1 Tubulagdo sem danos mecanicos?

3.2 Tubulagdo sem vazamentos? (teste)

3.3 Tubulag&o sem corrosdo ou obstrugdo interna?

3.4 Tubulagdo adequadamente alinhada?

3.5 Tubulagdo pintada e identificada?

3.6 Suportes e bragadeiras adequados?

4. CONEXAO DE RECALQUE Sim Nao
4.1 Conexdo de recalque estd sinalizada?

4.2 Conexdo de recalque estd desobstruida?

4.3 Conexdo de recalque esta sem vazamentos?

5. TANQUES E RESERVATORIOS: Sim Nao
5.1 Reservatorio de incéndio possui volume adequado de acordo com o projeto técnico aprovado?

5.2 Reservatorio de incéndio possui valvulas completamente abertas?

5.3 Reservatorio de incéndio possui tubulagdo e vélvulas adequadas?

5.4 Existe indicador de nivel instalado no tanque?




(Continuagio)

(1) Justificativas técnicas para ndo atendimento dos itens assinalados - a ser preenchido pelo Responsavel Técnico

ITEM JUSTIFICATIVAS DE NAO ATENDIMENTO

AVALIACAO GERAL DA INSTALACAO DO SISTEMA DE HIDRANTES/MANGOTINHOS

Atesto, nesta data, que a instalagdo foi inspecionada e estd em conformidade com as prescrigées da IT n2 22, estando o proprietdrio e/ou o responsdvel pelo
uso ciente(s) das responsabilidades referentes @ manutencéo e vistorias periédicas, conforme a NBR 13714.

Data do comissi /inspegéo: __/ /

Responsdvel Técnico pelo comissionamento/inspegéo:Titulo

profissional:

N2 do Registro Profissional: Proprietdrio e/ou

Responsdvel pelo uso:

Assinatura (Certificagdo Digital)



ANEXO | - indice de Medigao de Resultados (IMR)
1. Orientagdes Gerais

1.1. O preco a ser estabelecido em contrato para a realizacdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia se
refere & execucdo com a maxima qualidade. Portanto, a execugdo que atinja os objetivos dos servigos contratados
sem a maxima qualidade importara pagamento proporcional ao realizado, seguindo os critérios descritos neste anexo.

1.2. Os pagamentos a Contratada serdo proporcionais ao atendimento das metas fixadas no instrumento
correspondente. Assim, as adequagdes nos pagamentos estardo limitadas a uma faixa especifica de tolerancia,
abaixo da qual a Contratada sujeitar-se-a as sangdes legais, devidamente apuradas em processos administrativos
préprios.

1.3. Tais ajustes visam a assegurar ao Contratante e a Contratada o recebimento dos servigos, mesmo diante de
eventuais falhas em sua execugao, com a dedugao prevista neste instrumento.

1.4. Terminado o més de prestagao dos servigos, o representante do Contratante apresentara a Contratada até o dia
5 (cinco) do més seguinte um Relatério de Servigos Verificados e Qualidade Percebida, que contera, no minimo:

1.4.1 numero do processo administrativo de contratagdo que deu origem ao contrato;
1.4.2 niumero do contrato;

1.4.3 sintese do objeto;

1.4.4 relacao de falhas, se houver;

1.4.5 fator de falhas dos servicos, se for o caso; e

1.4.6 percentual da qualidade dos servicos.

1.5. Nas primeiras ocorréncias, o ndo atendimento das metas estabelecidas pelo TRE-RN podera ser objeto apenas
de notificagao.

1.6. A empresa Contratada podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que s6 sera aceita caso comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis ou previsiveis, mas de consequéncias incalculaveis.

2. Relagao de Falhas Diarias

2.1. Os servigos objeto deste Termo de Referéncia serdo constantemente avaliados pelos fiscais do contrato, que
registrardo as falhas na “Relagéo de Falhas”, conforme modelo abaixo:

2.1.1 Relagao de falhas a ser utilizada para a contratacdo de servigos de manutengao preventiva e/ou corretiva dos
sistemas de combate a incéndio e panico.

SERVICO:

MES/ANO DA VERIFICACAO: /

Falha tipo 1

2.1.1.1. Inobservancia da utilizagdo de uniforme: falta ou uso de uniforme incompleto; uniforme
excessivamente danificado ou falta de utilizagdo de cracha com fotografia.

| — Finalidade: garantir a padronizagéo do uniforme e identificago;

Il — Meta a cumprir: apresentar-se com uniforme completo, em boas condigcbes de limpeza, conservagao e
identificacao;

IIl — Instrumento de medig&o: preenchimento da tabela seguinte;

IV — Forma de acompanhamento: pessoalmente, pela fiscalizagdo do contrato;

V — Periodicidade: profissional/dia;

VI — Tolerancia: 2 ocorréncias/meés;

V — Peso a ser aplicado ap6és a tolerancia: 6.

Data da ocorréncia Descricao sintética

Quantidade de falhas




Falha tipo 2

2.1.1.2. Falta de zelo com as maquinas, equipamentos, ferramentas, utensilios, materiais e estruturas fisicas do
TRE/RN.

| — Finalidade: garantir a conservacao do patriménio do TRE/RN;

Il — Meta a cumprir: preservagao da vida Gtil do patriménio do TRE/RN;

IIl — Instrumento de medig&o: preenchimento da tabela seguinte;

IV — Forma de acompanhamento: apuragéo pela fiscalizagdo do contrato;

V — Periodicidade: 1 registro para cada ocorréncia;

VI — Tolerancia: 1 ocorréncia/més;

V — Peso a ser aplicado ap6és a tolerancia: 8 ou 10, se houver quebra de equipamento ou prejuizo a Contratada.

Data da ocorréncia Descricao sintética

Quantidade de falhas

Falha tipo 3

2.1.1.3. Falha na execugao da metodologia correta na prestagdo dos servigos (manutengédo executada sem as pecgas
originais indicadas pelo fabricante ou com uso de similares sem anuéncia do Contratante, erros claros de
procedimentos, etc).

| — Finalidade: garantir eficiéncia na execugéo do servigo;

Il — Meta a cumprir: observancia da rotina e da metodologia da prestacéo dos servicos;

IIl — Instrumento de medigéo: preenchimento da tabela seguinte e/ou reclamagao formal dos usuarios;

IV — Forma de acompanhamento: pessoalmente, pela fiscalizagdo do contrato ou reclamacéao dos usuarios;

V — Periodicidade: 1 registro para cada ocorréncia;

VI — Tolerancia: 1 ocorréncia/més;

V — Peso a ser aplicado ap6és a tolerancia: 8 ou 10, se houver quebra de equipamento ou prejuizo a Contratada.

Data da ocorréncia Descricao sintética

Quantidade de falhas

Falha tipo 4

2.1.1.4. Falha na execugao do servigo concernente a desatengéo (conversando com pessoas alheias ao servigo, seja
por telefone ou presencial, utilizando equipamentos eletronicos diversos dos previstos na execugao do contrato,
deixar instalagbes desorganizadas, ndao arrumando e estocando incorretamente os materiais e ferramentas utilizadas,
etc).

| — Finalidade: garantir eficiéncia na execugao do servigo;

Il — Meta a cumprir: observancia da rotina e da metodologia da prestagéo dos servicos;

Il = Instrumento de medigéo: preenchimento da tabela seguinte e/ou reclamagéao formal dos usuarios;

IV — Forma de acompanhamento: pessoalmente, pela fiscalizagdo do contrato ou reclamacao dos usuarios;
V — Periodicidade: profissional/ocorréncia;

VI — Tolerancia: 2 ocorréncias/meés;

V — Peso a ser aplicado ap6és a tolerancia: 6.

Data da ocorréncia Descricao sintética

Quantidade de falhas

Falha tipo 5

2.1.1.5. Deixar de atender prontamente as Ordens de Servico.



| — Finalidade: garantir celeridade na execugao do servico;

Il — Meta a cumprir: iniciar a execugéo dos servigos no prazo definido em contrato;

Il — Instrumento de medig&o: data de envio das ordens de servigo e/ou preenchimento da tabela seguinte;
IV — Forma de acompanhamento: pessoalmente, pela fiscalizagao do contrato;

V — Periodicidade: a cada ordem de servi¢o enviada;

VI — Tolerancia: 2 ocorréncias/més;

V — Peso a ser aplicado ap6s a tolerancia: 10.

Data da ocorréncia Descricao sintética

Quantidade de falhas

Falha tipo 6

2.1.1.6. Falta de cordialidade do profissional no trato com os magistrados, servidores, estagiarios, colaboradores e
demais usuarios.

| — Finalidade: garantir a relagdo de cordialidade do profissional com os magistrados, servidores, estagiarios,
colaboradores e demais usuarios;

Il — Meta a cumprir: cordialidade na execugao das atividades;

lIl — Instrumento de medigéo: preenchimento da tabela seguinte e/ou reclamacgéo formal dos usuarios;

IV — Forma de acompanhamento: apuragao pela fiscalizagdo do contrato;

V — Periodicidade: diaria;

VI — Tolerancia: 2 ocorréncias por profissional/més;

V — Peso a ser aplicado apés a tolerancia: 6.

Data da ocorréncia Descrigdo sintética

Quantidade de falhas

Falha tipo 7
2.1.1.7. Profissional sem os Equipamentos de Protecao Individual — EPIs adequados.

| — Finalidade: garantir o cumprimento da legislagdo trabalhista que trata das normas de higiene e saude dos
profissionais durante a execugéo dos servigos;

Il — Meta a cumprir: profissional apresentar-se com EPIs em condi¢des adequadas de uso e de acordo com a
legislagéo vigente pertinente ao tema;

IIl — Instrumento de medig&o: preenchimento da tabela seguinte;

IV — Forma de acompanhamento: pessoalmente, pela fiscalizagdo do contrato;

V — Periodicidade: profissional/dia;

VI — Tolerancia: 2 ocorréncias/meés;

V — Peso a ser aplicado apés a tolerancia: 6.

Data da ocorréncia Descricao sintética

Quantidade de falhas

Falha tipo 8
2.1.1.8. Deixar de fornecer pecas ou fornecer pegas usadas como novas.

| — Finalidade: garantir celeridade na execugao do servico;

Il — Meta a cumprir: iniciar a execugao dos servigos no prazo definido em contrato;

Il — Instrumento de medigéo: data de envio da solicitagcdo e/ou preenchimento da tabela seguinte;
IV — Forma de acompanhamento: pessoalmente, pela fiscalizagao do contrato;

V — Periodicidade: a cada solicitagao enviada;

VI — Tolerancia: 1 ocorréncias/ano;



V — Peso a ser aplicado apés a tolerancia: 10.

Data da ocorréncia Descricao sintética

Quantidade de falhas

Falha tipo 9
2.1.1.9. Disponibilizagédo de profissional inabilitado para execugéo dos servicos.

| — Finalidade: garantir eficiéncia na execugéo do servigo;

Il — Meta a cumprir: preservacdo da vida util do patriménio do TRE/RN cuja manutencéo deve ficar a cargo de
profissionais técnicos habilitados;

IIl — Instrumento de medig&o: preenchimento da tabela seguinte;

IV — Forma de acompanhamento: pessoalmente, pela fiscalizagdo do contrato;

V — Periodicidade: diaria e por servigo;

VI — Tolerancia: 2 ocorréncias/ano;

V — Peso a ser aplicado apés a tolerancia: 10.

Data da ocorréncia Descricao sintética

Quantidade de falhas

2.2. Instrugdes para o preenchimento do formulario de relagéo de falhas diarias:

2.2.1. Diante da ocorréncia de falhas na execugao dos servigos, o gestor preenchera, no campo devido do formulario
relacédo de falhas diarias, a data da ocorréncia e a descricao sintética do fato ocorrido.

2.2.2. Durante todo o periodo/més de execucgdo dos servigos, as falhas identificadas serdo inseridas no formulario de
relagéo de falhas diarias. Ao final do periodo de execugao dos servigos, todas as ocorréncias (por tipo de falha) serdo
somadas na linha “quantidade de falhas”.

3. Tabela de falhas e efeitos remuneratérios
3.1. Diante dos dados constantes no formulario relagdo de falhas, o Contratante promovera o registro do total de cada

tipo de falha na tabela de falhas e efeitos remuneratérios (abaixo) de modo a auferir o percentual de aceitagdo dos
servigos, que devera ser aplicado ao preco contratual.

Tipo de Falha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fator de
Aceitacéo

Total de ocorréncias

Tolerancia de falhas 2 1 1 2 2 2 2 1 2

Excesso de falhas

Peso 6 8ou10]| 8ou10 6 10 6 6 10 10

Numero corrigido

3.2. Instrugdes para aplicagédo da tabela de falhas e efeitos remuneratérios:

3.2.1. Proceder-se-a ao registro do total de cada um dos tipos de falhas na linha “total de ocorréncias”. A seguir,
descontar-se-a o quantitativo de tolerancias de falhas previstas/admitidas, obtendo-se o valor referente ao excesso de
falhas (por tipo de falha).

3.2.2. Posteriormente, o nimero correspondente ao excesso de falhas sera multiplicado pelo peso da falha indicado
em cada coluna, obtendo-se, assim, o numero corrigido por tipo de falha. Os nimeros atribuidos como peso foram
estabelecidos com base em falhas de nivel baixo (6), nivel médio (8) e nivel alto (10).

3.3.3. Ao final, sera somada toda a linha com os numeros corrigidos, obtendo-se um nuamero final chamado de “fator
de aceitagao”.




3.3.3.1. Nao serao considerados valores negativos, que deverao ser langados na tabela com valor 0 (zero).

4. Percentual da qualidade dos servigos

4.1. A Contratada fara jus ao percentual do valor pactuado equivalente a cada uma das quatro faixas, conforme o
fator de aceitacao calculado de acordo com as seguintes faixas:

4.1.1. Faixa 1 — Fator de Aceitacdo = 0 (aceitagao total dos servigos): 100% de avaliagao dos servicos;

4.1.2. Faixa 2 — Fator de Aceitacdo de 01 a 25: 95% de avaliagdo dos servigos;

4.1.3. Faixa 3 — Fator de Aceitacdo de 26 a 50: 90% de avaliagdo dos servicos;

4.1.4. Faixa 4 — Fator de Aceitacdo de 51 a 75: 85% de avaliagdo dos servicos;

4.1.5. Faixa 5 — Fator de Aceitacao de 76 a 100: 80% de avaliagdo dos servigos e penalizagdo conforme o contrato.
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